 АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ИШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2019                                                                                                                     № 79
с.Усть-Иша
Об утверждении схемы водоснабжения
муниципального   образования    Усть-
Ишинский  сельсовет  Красногорского 
района  Алтайского  края  на   период   
с 2019 по 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования Усть-Ишиский сельсовет Красногорского района Алтайского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения  муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края  на период с 2019 по 2028 год (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на доске информации в Администрации сельсовета и разместить на сайте Администрации Красногорского района в разделе «Сельские поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

 

 
Глава сельсовета                                                                                          И.В.Дерябина
                                                                              Утверждено

                                                                            постановлением Администрации 
                                                                        Усть-Ишинского сельсовета            

                                                                         Красногорского района
                                                                           от «13» ноября 2019 года  № 79
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-ИШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ с 2019 по 2023 года
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Введение
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края (далее МО Усть-Ишинский сельсовет) по 2023 год является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения.
Технической основой разработки являются:
· Конституция Российской Федерации;
· Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Постановление Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013  «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод»;

· СП 31.13330 2012г «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· Постановление Администрации Красногорского района от 17.07.2015 № 468 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Красногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы»;
· Постановление Правительства Российской Федерации № 644 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

· Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

· Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

· Распоряжение  Правительства Российской  Федерации  №  1662-р  от  17.11.2008  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1235-р от 27.08.2009 г. «Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года»;
· Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;
Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы водоснабжения МО Усть-Ишинский сельсовет:

абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения;

водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

качество и безопасность воды (далее - качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

коммерческий учет воды (далее также – коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение - (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2024года;
производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее - производственная программа) - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения;

техническое обследование централизованных систем, холодного водоснабжения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем, холодного водоснабжения;

транспортировка воды - перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Муниципальное образование Усть-Ишинский сельсовет образовано в составе Красногорского района Алтайского края, расположено в юго-восточной части Красногорского района Алтайского края. Расстояние от административного центра сельсовета до районного центра с.Красногорское составляет 36 км. Связь с краевым центром и г. Бийском осуществляется по краевой дороге Усть-Иша – Бийск,  по федеральной трассе М-52 (Чуйский тракт). МО Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края наделено статусом сельского поселения законом Алтайского края от 12 сентября   2006 года № 85-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Красногорского района Алтайского края».

МО Усть-Ишинский сельсовет граничит  с Республикой Алтай.
МО Усть-Ишинский сельсовет, расположенный в юго-восточной части Алтайского края, характерен теплым, засушливым климатом с проявлением резко континентального характера. 
Температурный режим характеризуется большой амплитудой колебания температур в течение года. Преобладающее направление ветров — северное. За период ноябрь - март в среднем выпадает около 182 мм осадков.
В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (принятым постановлением Госстроя Российской Федерации от 11.06.1999 №45) климатические условия характеризуются следующими параметрами:

	средняя температура за год 
	2.2°С

	абсолютная минимальная температура - 
	52°С

	абсолютная максимальная температура 
	39°С

	средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления)
	- 35°С

	средняя температура за отопительный период 
	- 7,6°С

	продолжительность отопительного периода 
	213 суток (5112 ч)


Общая площадь МО Усть-Ишинский  сельсовет составляет 299,82 км2. В состав сельсовета входят: п.Долина Свободы, п.Горный, с.Карагуж и  село Усть-Иша, которое является административным центром сельсовета. Удаленность от краевого центра г. Барнаула составляет 233 км.
Основные технико-экономические показатели Усть-Ишинского сельсовета
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное

Состояние
	Расчетный

срок

	1 ТЕРРИТОРИЯ

	Общая площадь территории в границах поселения
	тыс. м2
	29982
	29982

	2 НАСЕЛЕНИЕ

	Общая численность населения
	тыс. чел.
	1,9
	1,9

	3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	Жилищный фонд всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	35,8
	35,8/

	- убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	н/д
	н/д

	- существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый)
	тыс. м2
	35.8
	35.8

	- средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.)
	тыс. м2
	35.8
	35.8

	- новое жилищное строительство
	тыс. м2
	0,3
	0,3


Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы. Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных предоставленных Википедией.
	

	Численность населения

	1997[8]
	1998[8]
	1999[8]
	2000[8]
	2001[8]
	2002[8]

	2167
	↘2161
	↗2174
	↘2149
	↘2124
	↘2054

	2003[8]
	2004[8]
	2005[8]
	2006[8]
	2007[8]
	2008[8]

	↗2057
	↗2065
	↗2071
	↘2040
	↘2023
	↗2041

	2009[8]
	2010[9]
	2011[10]
	2012[10]
	2013[11]
	2014[12]

	↗2056
	↘1988
	↘1985
	↘1971
	↘1931
	↘1927

	2015[13]
	2016[14]
	2017[15]
	2018[3]
	
	

	↘1912
	↗1928
	↘1922
	→1922
	
	


На территории Усть-Ишинского  сельсовета услуги холодного водоснабжения оказывает МУП «Берег» муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет, а так же существуют объекты не охваченные централизованными системами водоснабжения. 

В состав сельского поселения по данным справки о наличии населения, хозяйств в населенных пунктах Администрации Усть-Ишинского сельсовета на 01.01.2019 года входит 4 населённых пунктов
	Эксплуатационные зоны

	Централизованная система

	· село Усть-Иша
	МУП «Берег»

	· пос.Горный
	МУП «Берег»

	     -   пос.Долина Свободы
	МУП «Берег»

	     -   село Карагуж
	МУП «Берег»


В ведомстве МУП «Берег» находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы. Структура договоров по водоснабжению – прямая, МУП «Берег» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения Усть-Ишинского сельсовета показана на схеме ниже

Скважина № 47Д     («-село Усть-Иша»)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1- скважина 47е
2- резервуары 1 шт.(емкостью по 15м3)

3- Распределительная сеть
4- Население(абоненты)
Скважина №48 («-село Усть-Иша»)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1- водозаборная скважина;

2- водонапорная башня  15м. куб.
Скважина №  (130 Д) пос.Карагуж
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1- водозаборная скважина;

2- водонапорная башня  15 м. куб.

Скважина №  пос.Долина Свободы
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1- водозаборная скважина;

2- водонапорная башня  15 м. куб.

Скважина № 87    («-п.Горный»)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1.скважина 87

     2.резервуары 1 шт.(емкостью по 15м3)

     3.Распределительная сеть

     4.Население(абоненты)

Система водоснабжения – прямоточная, групповая, разветвленная.
Подача воды в водопроводную сеть осуществляется насосами:Эцв 6-10-80, Эцв 8-25-100, Эцв 6-10-110.

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Источниками нецентрализованного водоснабжения являются общественные шахтные колодцы, которые могут стоять на балансе администраций сельских поселений, а также индивидуальные шахтные колодцы и артезианские скважины.

В связи с тем, что большая часть сооружений нецентрализованного водоснабжения находится в индивидуальной собственности, и не подлежит постановке на кадастровый учет и лицензирование, определение точного количества и мест расположения данных объектов весьма затруднительно. 
1.3. Описание технологических зон водоснабжения,
зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения
На территории Усть-Ишинского  сельсовета выделена  четыре технологические зоны централизованного холодного водоснабжения – село Усть-Иша, пос.Горный, пос.Долина Свободы, с.Карагуж.           
Водоснабжение центральной зоны села  осуществляется пятью водонапорными башнями и 5 скважинами. Сетей распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от водонапорных башен до потребителей. 

Подача питьевого водоснабжения осуществляется из артезианских скважин.
Описание территорий не охваченных централизованными системами водоснабжения, представлено в подразделе 1.2 настоящего документа.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения  и водозаборных сооружений
Источниками централизованных систем водоснабжения сельского поселения служат артезианские скважины.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности необходимо наличие Лицензии на право пользования недрами оформленной в соответствии с действующим законодательством. На период разработки схемы водоснабжения Усть-Ишинского сельского поселения имеется лицензия на право пользования недрами серия: БАР, номер: 80476, вид лицензии: ВЭ, на право владения до 20 июня 2044г.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На водозаборах сельского поселения система очистки и подготовки питьевой воды не предусмотрена. Исходной водой для потребителей холодной воды населённых пунктов сельского поселения служит вода из артезианских скважин, которая подаётся глубинными насосами по трубопроводам потребителям. Количество артезианских скважин на территории сельского поселения:

Администрация Усть-Ишинского сельсовета – пять  артезианских скважин;
Глубина залегания подземных вод от 6 до 62 м в пределах пойм рек, на глубине от 6-16 м в пределах первых надпойменных террас реки Катунь.
По данным химических анализов, грунтовые воды пресные, нейтральные по показателю РН (7,2-7,3) , с сухим остатком 264-342 мг/дм3 и жесткостью 5,4-6,5 мг-экв/дм3
Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице ниже.
Таблица. Данные лабораторных анализов воды .

Данные представлены на основании сведений санитарно-гигиенических лабораторных исследований питьевых вод  ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае  в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №РОСС.RU. 0001.510265. Срок действия: бессрочный.
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1 CaHUTapHO-rUrueHnYeckme UccneaoBaHus
HaumenoBanue npo6bi (06pasua): Boaa nutbesas
Koa npo6bi (o6pa3ua): 61878.1(5).19
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dunuan deaepansHOro BIOAKETHOrO Y4peXAEHUs 3APaBOOXPaHEHNs "LIEHTP rrvieHbl 1 aNMAEMUONOrin B ANTaicKoM Kpae B ropoae
Buitcke, Buiickom, Enbuosckom, 3oHanbHoM, KpacHoropckom, ConToHckom u LienvHHom paioHax”
AKKpeAUTOBaHHLIN McnbiTaTenbHbii JlaGopaTopHbii LieHTp
lOpuanyeckui agpec: 656049, Anraiickuit kpait, BapHayn r, Paguwesa nep, 50
dakTudeckuit agpec: 659306, Antavickwit kpaw, buiick r, CoseTckas yn, 78, TenedoH (dakc): 33-53-66

Attecrar akkpeauTauui Ne POCC.RU.0001.510265. BeccpouHbIn.

NMPOTOKOJ NNABOPATOPHBLIX UCTBITAHUNA

Ne 32641 ot 09 OkTa6psa 2019 r.
Koa npo6el (06pasua): 61878.1M(5).19
CefeHus o 3akasuuke (HaUMeHoBaHue, aapec):
MYI "Beper" MyHuuunansHoro o6pasoBaHusi YcTb- MmMHCKoro cenbcoBerta opuanYeckuin agpec:
659507, AnTaiickui kpan, KpacHoropckuit p-H, YcTb-Uwa ¢, Cosertckas yn, A. 22
CeepaeHus 06 o6bekTe (HaUMeHoBaHue, aapec):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pa3oBanus YcTb- MIWMHCKOro cenbcoseTa, AnTaickuin kpan,
KpacHoropckui p-H
MecTo oTGopa (To4ka oT6opa npobbl):
Plc c.Kaparyx
HaumeHoBaHhwve npoGbl (06pasua), AaTa N3roToBNEHNS:
Bopa nutbeBas
Warotosutens (pupma, npeanpusTue, opraHnusaums):
MYT "Beper" MyHuuunansHoro o6pa3oBanusi YcTh- MMHCKOro cenbcoBeTta AnTanckuil kpai,
KpacHoropckui p-H
Llenb uccneposanus:
Mpon3BOACTBEHHbLIW KOHTPOSL
[lononHutenbHble CBEAEHUA:
Macca (06bem) npobbl Ans ucnbiTanuit: 0.5 n, Macca (06bem) npo6bl AN KOHTPONbHOro obpasua:
0 n, YnakoBka: GyTbinka
Ot6op 1 pocraska Npob(obpasLios):
[ara v Bpems ot6opa: 26 CeHts6pst 2019 1. 10 wac. 15 MuH.
[arta u Bpemsi LOCTaBKu: 26 CeHTs6ps 2019 1. 12 yac. 20 MUH.
©.1.0., BOMKHOCTb:

A.H.Ub16ko, urxeHep chunuan ®BY3 "LIeHTp rurveHsl U annaemMuonoruu B AntailCkom kpae B
r.Buiicke"

Ycnosus 4OCTaBku W oT6opa npob:
Temnepartypa npu gocraske +4,5°C (Tepmocymka).

HA Ha npoby (o6paseu):

H[ Ha meToauky otbopa:
[OCT P 56237-2014 (UCO 5667-5:2006). "Boaa nutbeBas. OT6op nNpo6 Ha CTaHUMUAX BOJOMNOArOTOBKU
1 B Tpy6ONpoBOAHLIX pacnpeaenuTenbHbIX cuctemax",

H[, pernameHTUpyioLLmMe OLeHKy nabopaTopHbIX NCbITaHWUIA:
CaH MNuH 2.1.4.1074-01 "MuTtbeBas Boaa. MMrueHnyeckue TpeGoBaHuUsA K kauyecTBy BoAbl
LIeHTPanu30BaHHbIX CUCTEM NUTLEBOTO BOAOCHaGXeHUs. KoHTponb kavecTsa. MMrueHunyeckue
TpeBoBaHus k oBecrneveHunto 6e30MacHOCTU CUCTEM ropsivero BoaocHabxeHun".

T,Zy A.B.Monosa

Jlnyo oTBETCTBEHHOE 3a 0hopMNeHune [aHHOro npoTokona:

noanuchL noo

PeayanaT OTHOCUTCH K 06paauy npoweawemy ucnbiTaHus
Hacrosiwuit npotokon He MoxeT ObiTb BOCNpou3BeAeH YacTuiHo 6e3 nucbMeHHoro paspetueHmns UL
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MpuMeyaHue: NorpeLuHOCTY PeaynbTaToB aHanuaa He NPeBbILAaloT NPeAEnoB, A0NYCTUMbIX No H/ Ha METOAL! MCNbITaHWA

HopmaTusHble AOKYMEHTbI Ha METO/bl UCCIEA0BaHUSA:

FOCT P 57164-2016 n.5 Boaa nutbesas. MeToabl OnpeaeneHus 3anaxa, Bkyca i MyTHOCTM
FOCT P 57164-2016 n.6 Boaa nutbesas. MeToabl onpeaeneHus 3anaxa, Bkyca 1 MyTHOCTU
OCT 31868-2012 n.5 Boga. MeTtoabl onpeaeneHus LBeTHOCTH

PykoBoauTtens (3amectutens)
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dunuan GegepansbHoro GI0AKETHOTO YUPEXAEHMS 31paBooXpaHeHis "LIEHTP rrvieHbl 1 3NAEMNUONorin B ANTaiickoM kpae B ropoae
Buiicke, Buiickom, EnbLoBckom, 3oHanbHoM, KpacHoropckom, ConToHckom u LienuHHom paiioHax"
AkkpeauToBaHHbIW UcnbiTaTenbHbli flabopaTopHsblii LeHtp
lOpuanyeckuit anpec: 656049, Antaiickuit kpai, Baprayn r, Paguwesa nep, 50
daktnyeckuin agpec: 659306, Antaiickuit kpai, Buiick r, CoBeTckas yn, 78, TenedoH (chakc): 33-53-66

AttecTat akkpeautauun Ne POCC.RU.0001.510265. BeccpouHbii.

MPOTOKOIJ1 TABOPATOPHbIX UCTTBITAHUA
Ne 32642 ot 09 OkTsi6ps 2019 .
Koa npo6ebl (0bpasua): 61879.11(5).19
CsefieHus 0 3akasyuke (HauMeHoBaHue, aapec).
MY "Beper" MyHuyunanbHoro o6pasoBaHusa YcTb- MWIMHCKOrO cenbcoBeTa pUANMYecKui agpec:
659507, AnTaickuii kpai, KpacHoropckuit p-H, Yctb-Wwa c, CoBetckas yn, A. 22
CeefeHusa 06 obbekTe (HauMeHoBaHwe, agpec):
MY "Beper" MyHuuunansHoro o6pasoBanus YcTb- MlwmnHcKkoro cenbcoBerta, AnTaickui kpan,
KpacHoropckui p-H
MecTo ot6opa (Touka otbopa npobsbl):
Plc c.Yctb-Nwa
HanmeHoBaHue npobbl (06pasua), AaTa U3roToBneHus:
Bopa nutbeBasn
Warotosutens (pupma, npeanpusTve, opraHusayus):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pasoBaHus YcTk- MMHCKOro cenbcoBeTa AnTanckuii kpan,
KpacHoropckuit p-H
Llenb uccneposanus:
Mpou3BOACTBEHHbLIW KOHTPONbL
[lononHutenbHble cBeAEHUA:
Macca (o6bem) npobbl ana ucnbitaHui: 0.5 n, Macca (06 eM) npo6bl AN KOHTPONbLHOro o6pasua:
0 n, YnakoBka: 6yTbinka
Ot6op v gocTaeka npob(obpasLos):
[ata n Bpemsi otbopa: 26 CeHTs16ps 2019 1. 10 yvac. 15 MuH.
[arta n Bpemsi focTaBku: 26 CeHTsi6pst 2019 1. 12 yac. 20 MUH.
®.1.0., AOMKHOCTb:
A.H.UbI6ko, uHxeHep cunuan ®BY3 "LieHTp rurueHs! u anuaeMuonorum B AnTaickom kpae B
r.Buiicke"
Ycnosus aoctaBkv u ot6opa npob:
Temneparypa npu gocraBke +4,5°C (tepmocymka).
HA Ha npoby (obpaseL):
HA Ha meToauky oT6opa:
FOCT P 56237-2014 (UCO 5667-5:2006). "Boaa nutbeBas. OTGop Npo6 Ha CTaHUUAX BOAOMNOATOTOBKU
1 B TpyGOMNpoBOAHbIX pacnpeaenureibHbIX cuctemax'.
H[, pernameHTupyioLLMe oLeHKy NabopaTopHbIX UCMbITAHWIA:
CaH MuH 2.1.4.1074-01 "MuTbeBas Boaa. MmrueHuyeckue TpeboBaHusA K kKayecTBy BOAbl
LEeHTPanu30BaHHbIX CUCTEM NUTLEBOTO BOJOCHaGXeHUs. KOHTponb kayecTsa. MMrueHnyeckue
TpeGoBaHus k o6ecneyeHuto 6e30nNacHOCTU CUCTEM ropsiuero BoAocHab: i

Jlnuo oTBeTCTBEHHOE 3a OhOPMEHVEe AaHHOro npoTokona: X #A.B.Monosa

noAnuchL noo

PeaynbTat 0THoCUTCS K 06pasLly NPoLLEALLEMY UCTbITaHUS
HacTosumit NpoToKon He MoXeT GbiTb BOCMPOU3BEAEH YaCTUYHO Ge3 NcbMeHHOro paspetueHns UL
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1 CaHUTapHO-rUrMeHnYeckne UccneaoBaHus
HaumenoBaHue npo6bl (o6pasua): Boaa nutbesast
Koa npo6bi (o6pa3ua): 61880.M1(5).19
MecTo npoBesieHus uccrneaosaHui: 659306, AnTaickuit kpaii, r. Buick, yn. CoBetckasn,78
[laTa  Bpems nocTynnenus npo6bl B na6opatopuio: 26.09.19 B 124ac 50Mun
[ata npoBeeH1A UCNbITaHWIA: HaYano ucnbITaHuit: 26.09.19; okoHuaHue ucnbiTaumii: 27.09.19
YCroBUA UCALITAHMIA (yka3aTk B Criyyae OTKIIOHEHMS! OT yCTaHOBMeHHbIX TpeGoBaHNi): COOTBETCTBYIOT
yCTaHOBrMeHHbIM TpeGoBaHMAM
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TlpVMeuanie: NorpeLLHOCTH PeayNbTaToB aHanuaa He NPEBbILIAIOT NPEeAGNOB, AONYCTUMbIX Mo HIl Ha METOALI MCbITaHWi
HopmaTuBHbIE AOKYMEHTbI Ha METO/AbI NCCIeA0BaHMA:
FOCT P 57164-2016 n.5 Boaa nutbeBasn. MeToabl onpeaeneHus 3anaxa, Bkyca n MyTHOCTH
FOCT P 57164-2016 n.6 Bosa nutbesas. MeToAbl onpeAieneHus aanaxa, BKyca 1 i
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unnan deaepanbHoro GIOAKETHOO YUPEXAEHUS 3APaBooXpaHeHus "LIeHTp rurvieHbl U ANMAEMUONOrN B ANTaickoM Kpae B ropoae
Buiicke, Buiickom, Ensuosckom, 3oHansHoM, KpacHoropckom, CONTOHCKOM LlenunHom paiioHax”
AKKpeAUTOBaHHBbIH UcnbiTaTenbHbIi flaGopaTopHlil Uentp

IOpuaneckuii appec: 656049, AnTarickuii kpai, BapHayn r, Papuuiesa nep, 50
SakTudecknit aapec: 659306, Antaiickui kpaii, Butick r, Coetckasi yn, 78, TenedoH (takc): 33-53-66

ATTecTaT akkpearTauun Ne POCC.RU.0001.510265. beccpoyHbIn.

NMPOTOKOJ1 NTABOPATOPHbLIX UCTMLITAHUNA
Ne 32643 or 09 OkTs6ps 2019 r.
Koa npo6bi (o6pasua): 61880.1(5).19
Ceeaenus o 3akasuunke (HanMeHoBaHwe, aapec):
MYN "Beper" MyHuuunansHoro o6pasoBanusa YcTh- MWMHCKOro cenbcoBeTa ropuanyeckuii agpec:
659507, Antaiickuit kpai, KpacHoropckuit p-H, YcTb-Uwa ¢, Coserckas yn, a. 22
Ceepaenns 06 obbekTe (HaumeHoBaHue, aapec):
MY "Beper" MyHuyunansHoro o6pa3oBanusi YcTh- MIWMHCKOrO cenbcoBeTa, AnTaickui Kpau,
KpacHoropckuit p-H
MecTo ot6opa (Touka oT6Gopa npobbl):
Plc n.flonuna CeoGoab! :
HaumeHosaHue npobbl (06pasua), AaTa U3roToBReHus:
Bopaa nutkesas
UsroTosutens (cupma, npeanpusTue, opraHusayus):
MYI "Beper" MyHuuunanbHoro o6pa3oBanusi YcTh- MWWHCKOro cenbcoBeTa ANTanuckuii kpaii,
KpacHoropckuii p-H
Lenb uccneposatus:
MponsBoACTBEHHbLIN KOHTPONL
LononnutensHble cBegerns:
Macca (06bem) npo6bi Ans ucnbitanuii: 0.5 i, Macca (06em) Npobbl Ansi KOHTPONBHOrO o6pasua:
0 n, YnakoBka: GyThinka
Ot6op n focTaska npo6(o6pasLos):
Nata u Bpemsi ot6opa: 26 CeHTs6psi 2019 1. 10 yac. 15 MuH.
[ata v Bpems gocrasku: 26 CeHTs6ps 2019 1. 12 yac. 20 MUH.
P.1.0., 4OMKHOCTb:
A.H.Lbi6ko, uxeHep cdunuan ®BY3 "LieHTp rurueHsl u anuaemMuonorun B ANTanckom Kpae B
r.Buiicke"
Yenosus Aoctaskv 1 oT6opa npob:
Temnepatypa npu gocraske +4,5°C (tepmocymka).
HA Ha npoby (o6paseL):
HI Ha meToaunky otGopa:
FOCT P 56237-2014 (MCO 5667-5:2006). "Boaa nutLesas. OTGop Npo6 Ha CTaHUMAX BOAONOArOTOBKM
1 B TpyGONpoBoAHbLIX pacnpeaenutenbHbIX cuctemax”.
HA, pernamerTupyioLLme oLeHky NaBopaTopHbIX UCTILITAHMIA:
CaH MNuH 2.1.4.1074-01 "MuTtbeBan Boga. MMrueHnyeckue TpeGoBaHus K KayecTBy BoAbI
UEHTPANU30BaHHbLIX CUCTEM NMUTLEBOrO BoAOCHaBXeHUs. KOHTponb kauecTsa. MMruennyeckue

Tpeﬁoaaﬂun K oGecneueHmo 6e30nacuoc1'u CuUcTem ropsiyero BOAOCHA usa'".
Jlulo oTBeTcTBEHHOE 3a OChopMNEHWE AaHHOro npoTokona: % / A.B.Monosa

noanuce noo

Pesynetar otHocuTes k 0Gpasuy npoweawemy ucnbranus
HacTosiwmit npoTokon He MOXeT BbiTb BOCTIDOMIBENEH YACTUUHO AR NACKMALLATA nasnariauisn AT |



[image: image12.jpg]dunman deaepanbHoro GIO/KETHOTO Y4PEXKAGHNA 3APaBOOXpaHEHNA "LIeHTp rurveHsl 1 CrpaHuua: 3
anuaemMuonori B AnTaickom kpae B ropoae Buiicke, Buitckom, EnbLOBCKOM, 30HaNbHOM,
KpacHoropckom, CONTOHCKOM 1 LlenvHHom pavioHax” CrpaHuu: 3
MpoTokon nadoparopHbIX WCMbITaHWA Wapnanve: 3
©02-68 [aTa BBEAEHNA: YTBEPIK/AEH NPUKasoM oT
31.07.2018 Ne72-a

2 Na6opatopusi huanyeckux akTopos

HaumeHoBaue npobbl (o6pasua): Boaa nurbesas
Koa npo6bl (o6pasya): 61872.1(5).19
MecTo NpoBeAeHUs UCCIIeAOBaHUA: 659306, AnTaiickuit kpaw, r. Buick, yn. Cosetckan, 78

[ara u Bpems noc
[lata npoBeAeHUst UCTIbITAHNIA: Haua

TynneHus npobel B naGopaTopuio: 26.09.19 B 124ac 50MuH

1o ucnbiTaHwii: 26.09.19; okoH4aHue ucnbitaHui: 27.09.19

YCHOBUS MCNbITAHWIA (YKa3aTk B Criy4ae OTKIIOHeHUs oT yCTaHOBMEHHbIX TpeGoBaHui): COOTBETCTBYIOT
YCTaHOBNEHHbIM TPEGOBAHUAM
NononHutensHas MHHOPMaLUUs:---

Ne
nin

Onpepensiemble
nokasarenu

EAnHULBI
uamepeHust

HanmeHosaHue
cpeacTs
VN3MepeHni,
CpoK AencTBus
noBepKku

TurveHnyeckui
HOpMaTyB, He
Gonee

H[ Ha MeToAb!

PesynbTathbl Heonpepaenex
nccneaoBaHnit

wccnenoaaﬁmﬁ HOCTb

4 5 6 T 8

Q6 bEMHas aKTUBHOCTb
222Rn

Br/n

brok
lneTekTMpoBaHms
ramma-uanyyeHu
a"BA3k 3-2"
MBW Ne 3as. Ne 034,
14,709 4,512 60 40090.3H700 ot | cnekTpomeTpuy
22.12.03r. €CcKoro
Komnnekca
MNPOrPECC
Ne02106 Ap-B-I'
10 19.05.20

HopmaTuBHble JAOKyMEHTbI Ha METOAbI ncenefoBaHuna:

MBW Ne 40090.3H700 ot 22.12.03r. MeToauka W3MepeHIst aKTMBHOCTU PaAUOHYKINAOB C NCNONb30BaHNEM CLUHTUNIALMOHHOIO
ramma-CnekTpoMeTpa ¢ NporpamMmmHbIM oBecnevennem "Mporpecc” T

Pykosoautenb (3amecTUTEnNb)

uny

N.U.KokoBUHa
V0B

PeaynbTaT OTHOCATCA Kk 06pasLly NPOLIEALIEMY CNbITaHNSA

Hacraaiiui IDOTOKOM HE MOXET BbiTe BOCNPON3BEAEH HaCTUUHO 6e3 nvceMeHHoro paspetuenns UL




[image: image13.jpg]dunuan depepanbHoro GI0AKETHOrO YUpeXAeHNs aApa%boxpaHeHMﬂ "LIeHTp rurveHbl u CrpaHmua: 2
anuaemMuonorii B AnTarickom kpae B ropoae Buiicke, BuiickoM, EnbLOBCKOM, 30HaNLHOM,
KpacHoropckom, ConToHckom 1 LienvHHom paitoHax" Crpanmu: 3
MpoTtokon nabopaTopHbIX MCNbITaHWi Wapanve: 3
[ata BBEAEHMS. YTBEPXIEH NPUKasoM oT
D008 31.07.2018 Ne72-a

1 CaHWUTapHO-TUrMEHUYECK1e UCCefoBaHNs
HaumenoBaHue npo6bi (o6pasua): Boaa nutbesas
Kon npo6bl (06pasua): 61872.1(5).19
MecTo NpoBefieHUst NCCIeAoBaHNA: 659306, AnTanckui kpaii, r. Bunck, yn. Cosertckasn,78
[ata u Bpems nocTynneHus npo6kI B naGopatopuio: 26.09.19 B 124ac 50MuH
[arta nposeaeHus MNCNbITAHWIA: HAYano UCnbITaHWA: 26.09.19; OKOHYaHUE UCMLITAHUNA: 01.10.19
VCHOBYS UCMbITAHMIA (yKa3aTh B Cryuae OTKMOHEHMUS OT yCTAHOBMEHHbIX TpeGoBaHUN): COOTBETCTBYIOT
ycTaHOBNEHHbLIM TpeGoBaHUAM
[lononHuTensHas uHopmaums:---

HaumeHosaHune
MokaszaTenb UrneHnyeckuit cpeacTs
| omesemowe | Ews | oy | Coboes | vopuenie e | VTSI, | esoo
METOANKN Gonee CpoOK AeicTans
nosepKu
1 2 3 4 5 6 7 8
o TOCT P
1 3anax npn 20° C 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
o TOCT P
2 3anax npu 60° C 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
TOCTP
3 Bkyc, NpuBKYC 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
doTtomeTp
hotoanekTpuie
ckuit KOK -3-
4 MyTHOCTb mr/am3 0,84 0,17 1,5 571%3?21(-):)6 B "30M3" gnuHa
 |BonHbI 530 HM,
Ne 1670322 Ao
17.09.20
doTomeTp
coToanexTpuye
rpapyc rocT ckuit KOK -3-
5 LiseTHocTs UBETHOCTN 14 04 20 31868-2012 n.5 ['30M3" 3aB. Ne
1670322 po
17.09.20
WoHomep
3 nHa @ yHUBEpCanbHbI
6 pH en. pH 7.3 0.2 o 6- 114.1:2:3:4.121-9 | OB-74 3as. Ne
7 5027 po
23.10.19
OKICMAEMOCTD NHA @
A nepmaHraHaTHas MEAMY 082 0.1 50 14.1:2:4.154-99 3
2 Y TOCT
8 HKecTkocTb o6uLjas K 7.0 1.0 7,05 31954-2012 1.4 -
Becs! Pioneer
» nHO © PA 114C 3aB.
9 Cyxoit ocTaTok mr/am3 340,5 30,6 1000 14.1:2:4.114-97 |Ne 8331440584
no 29.04.20

TIpVMENanVe: NOTPelLHOCTM PE3yNnbTaToB aHanuaa He NPEBLILIAIOT MPEAEnos, 710NyCTUMbIX 10 H/1 Ha METOABI MCTbITaHui

HopmatusHble A0KYMEHTbI Ha MEeTOAbI UCCNeAoBaHUs:

FOCT P 57164-2016 n.5 Boaa nuTbesas. MeToabl ONpeAeneHns 3anaxa, Bkyca MYTHOCTH

FOCT P 57164-2016 n.6 Boaa nutbesas. MeToAsl onpeAeneHns sanaxa, BKyCa U MyTHOCTU

FOCT 31868-2012 n.5 Boaa. MeToabl onpeaeneHns LBETHOCTA

nHO © 14.1 4.121-97 KXA BoA. MeToAMKa BbINONHEHWS N3MepeHuit pH B BoAAX NOTEHLMOMETPUYECKAM METOAOM

NHA © 14.1 154-99 KXA BoA. MeToauka namepeHmit nepMaHraHaTHOM OKUCMSIEMOCTI B NPoBax NUTLEBLIX, NPUPOAHBIX U CTOYHbIX BOA
TUTPUMETPUHECKVM METOAOM

rOCT 31954-2012 n.4 Boaa nuTbesas. MeToabl onpeaeneHms XecTkocti

MHA ® 14.1:2:4.114-97 KXA Boa. MeToamka W3MEpEeHMil MaccoBOit KOHLIGHTPaLMK CYXOro ocTaTka B NUTLEBLIX, NOBEPXHOCTHBIX U CTOYHbIX
BO/laX rPaBUMETPUYECKUM METOAOM

PesynbTat OTHOCUTCS K 06pasLly NpoLUe/ALLeMy UCTIbITaHns
HacTosLLMiA NPOTOKON He MOXET BbiTh BOCTPOM3BEAGH YACTUHHO Ge3 NvChMeHHoro paspeuerys UILL



[image: image14.jpg]®unnan deaepanbHoro BIOAKETHOrO Y4PEXAEHUA 3PaBOOXPaHEHNA "LIEHTP rurvieHbl 1 3NWAEMMONorun B AnTaickom kpae B ropoae
Buticke, Buiickom, EnbLoBCkoM, 3oHanbHOM, KpacHoropekom, CONTOHCKOM u LiennHHoM paiioHax”
AKKpeAuUTOBaHHbIN UcnbiTaTenbHbii JlaGopaTopHbii LeHTp
[Opuandecknit anpec: 656049, Antaiickuii kpait, BapHayn r, Papuwesa nep, 50
dakTudeckuit agpec: 659308, AnTaiickuit kpait, Buick r, Coetckas yn, 78, TenedoH (dakc): 33-53-66

Attecrat akkpeantauun Ne POCC.RU.0001.510265. BeccpoyHbint.

MPOTOKON NABEOPATOPHBIX UCTbITAHUA

Ne 32635 ot 09 OkTsi6psa 2019 r.
Kog npoGbl (o6pasuia): 61872.11(5).19
CsepaeHus o 3akasuuke (HauMeHoBaHue, aapec):
MY "Beper" MyHuuunansHoro o6pasosaHus YcTb- MwMHCKOro cenbcoseTa OpUAUYecKu aapec:
659507, AnTaiickuit kpai, KpacHoropckuit p-H, YcTb-Wwa ¢, CoseTckas yn, A. 22
CsepfieHus 06 obbekTe (HaumeHoBaHue, aapec):
MY "Beper" MyHuumnansHoro o6pasoBanusi YCTb- MIIWIMHCKOrO cenbcoBeTa, AnTaiickuii Kpai,
KpacHoropckui p-H
MecTo oTGopa (To4ka oTbopa npobbl):
CkBaxuHa n.[OpPHbLINA
HaumerosaHne npobbl (06pasua), AaTta U3roToBNeHus:
Bopaa nutheBas
W3roTosuTens (hrpma, NpeanpusT e, opraHusaums):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pasoBanus YcTk- MWINHCKOrO cenbcoBeTa AnTanckuil kpau,
KpacHoropckuii p-H
Llenb nccnenosanns:
Mpon3BOACTBEHHLIN KOHTPOSbL
[lononHuTtenbHble CBEAEHUA:
Macca (06em) npobbl Anst ucnkitanuii: 2 1, Macca (06bem) Npo6b! Anst KOHTPONLHOTO o6pasuya: 0
n, YnakoBka: GyTbinka
Ot60p 1 gocTtaska npob(obpasuos):
[arta u Bpemsi otbopa: 26 CeHTsi6psa 2019 1. 10 yac. 15 muH.
[ata n Bpems AoCTaBKu: 26 CeHTbpsa 2019 1. 12 yac. 20 MuH.
.1.0., HOMKHOCTb:
A.H.UbiBko, nrxeHep dunuan ®BY3 "LIeHTp rurueHbl U anuaemMuornorum B Anranckom kpae B
r.Buiicke"
Yenosus 4ocTaBku 1 otopa npob:
Temnepatypa npu gocTtaBke +4,5°C (TepMocyMka).
HL Ha npoBy (obpaseu):
H[ Ha meToamnky oTGopa:
FOCT P 56237-2014 (UCO 5667-5:2006). "Boaa nuTkeBas. OT6op Npob Ha CTaHUUsX BOAOTNOATOTOBKU
1 B Tpy6ONpoBOAHLIX pacnpeaenuTenbHbIX cucTemax".
HZ, pernameHTupyioLmMe oLeHKy nabopaTopHbIX UCTbITAHNA:
CaH NMuH 2.1.4.1074-01 "MuteeBas Boaa. MMrueHnyeckue TpeboBaHUA K KauecTBy BOAbI
LIeHTPanNKU30BaHHbLIX CUCTEM NUTLEBOro BoaocHabxeHus. KoHTponb kadyecTea. FurueHnyeckue

Tpe6oBaHua Kk o6ecneyeHuio 6e30nacHOCTU CUCTEM ropsivero BOAOCHa >
JMLo OTBETCTBEHHOE 32 OhopMIIEeHNe JaHHOro npoTokona: e #A.B.Monosa

noAnNUCh noo

PeaynbTat OTHOCTCS K 0GpasLly NpoLLeALEMY UCTILITaHUS
HacTosiuuit NpoToKON He MOXeT GbITh BOCNPOM3BEAEH YacT4HO 6€3 ncbMeHHoro paspeluermns UL



[image: image15.jpg]*

Dunuan deaepanbHoro BI0AKETHOTO yUpeXAeHNs SA?BQOXpaHeHMR "LleHTp rurveHsl 1 Crpanuua: 3
anuaemuonorun B AnTaickom kpae 8 ropoae buiicke, niickom, EnbLoBckom, 3o0HanbHOM,
KpacHoropckoM, ConToHckom u LienvHHom paioHax" CrpaHuu: 3
TpoTOKON NaGopaTOPHbIX UCTIbITAHNI W3naHue: 3

® 02-68

[laTa BBEAEHUs: YTBEPIAEH NPrKasom oT
31.07.2018 Ne72-a

[lata npoBeAeHNUs UCNbITa
YCrIOBUS MCMLITaHWIA (YKa3aTk B CNy4ae OTKIOHEHWs OT yCTaHOBIeHHb!

yCTaHOBMEHHbIM TPeGoBaHUAM
[ononHutensHas uHpopmayms:---

2 NaGopaTopus (hr3nyecknx (akTopos
HaumeHoBaHue npobki (06pasua): Boaa nutbesas
Koa npo6ei (o6pa3sua): 61873.1(5).19

MecTo npoBeAeHus uccrieaoBaHuii: 659306, AnTaiickuii kpai, r. Buiick, yn. CoBeTckas,78
NaTa v Bpems nocTynnieHusi Npo6kl B naGopatopuio: 26.09.19 B 12vac 50MuH

HWIA: HAYANo uCnbITaHWi: 26.09.19; OKOHYaHWe ucnbITaHwii: 27.09.19
IX TPeGOBaHUIA): COOTBETCTBYIOT

Ne
nin

Onpepensembie
nokasarenu

EAvHMLbBI
u3mMepeHmns

PesynbTats!
uccneaoBaHni

Heonpepener
HOCTb

rurueHnyeckuit
HOpMaTyB, He
Gonee

HA Ha meToabl
uccneaoBaHuit

HavmeHosaHve
cpeacTs
U3MepeHui,
CpOK AeNCTBUSA
noBsepku

6

8

OBbEMHas aKTUBHOCTb

222Rn

Br/n

20,068

5,150

60

MBW Ne
40090.3H700 ot
22.12.03r.

Bnok
lneTekTupoBaHua
raMma-uanyqeHmn
s "BASE 3-2"
3aB. Ne 034,
CneKTpoMeTpUY
eckoro
KoMnneKca
MNPOIPECC
Ne02106 Ap-B-I"
A0 19.05.20

HopmMaTuBHbIe AOKyMEHTbI Ha MEeTO/Abl UCCNEeAOBaHUA!

MBW Ne 40090.3H700 oT 22.12.03r. MeToAvKa U3MepeHs akTUBHOCTH PaAVOHYKINAOB C UCNONb30BAHMEM Cl
ramMma-CrekTpoMeTpa C NporpaMMHbIM obecnedeHmem "Mporpecc"

UMHTUNNALMOHHOTO

PykoBoauTtenb (3amecTuTenb)

nnuy

N.U.KokoBuHa

noo

»

PeayanaT OTHOCUTCA K oGpaauy npowieawemy uenblTaHusa
HacTosiLmit NPOTOKON He MOXeT ObiTb BOCNPOUIBEACH 4aCTU4HO 6e3 nucbMeHHoro paspetuerns UL




[image: image16.jpg]2
Bunnan deepanbHoro GI0KETHOrO YUperAeHNs 3npaBooXpaHeHusa "LIeHTp rarveHsl 1 Crpanuua: 2
JnuaeMMonoruu B AnTaiickom kpae B ropoae Buiicke, Buiickom, EnbLIOBCKOM, 30HaNbHOM,
KpacHoropckom, COMTOHCKOM 1 LlennHHOM paiioHax" Crpanmu: 3
Mpotokon naboparopHbix UCnbITaHWA Wapanue: 3
MaTa BBEACHNS: Y TBEPIAEH NPUKkasom oT
s 31.07.2018 Ne72-

1 CaHuTapHO-TUrneHnyeckne nccneaoBaHua
HaumeHoBaHue npo6bl (06pa3ua): Bopa nutbesas
Kon npo6bl (o6pa3ua): 61873.1(5).19
MecTo npoBeaeHus uccnepoBamii: 659306, AnTtaickuit Kpai, r. Bunck, yn. Cosetckan,78
[aTa u Bpems NocTynneHus npo6kl B nabopatopuio: 26.09.19 B 124ac 50MuH
[lata npoBefeHusi UCNbITaHWiA: Hauano MCAbITaHMIA: 26.09.19; OKOHYAHUE UCMbITAHNA: 01.10.19
YCnoBus UCMbITaHMi (yKa3aTk B Criy4ae OTKNOHEeH!:A oT yCTaHOBNEHHbIX TpeGOBaHUi): COOTBETCTBYIOT
yCTaHOBEHHbLIM TPeGOBaHUAM
[ononHutenbHaa nHopmaumns:---

HaumeHosaHue
Ne Onpepensiemble EanHnub! PeaynbTatbl nfgs:gz?:b r:g;z:ﬁ:ic':‘? H[ Ha meToab! " 3‘;;’:;1;:312
n/n nokasaren uamepeHms uccrefoBaHui METOAMKM Goride MCCNeAOBAKAR | (oo neiicTams
nosepku1
1 2 3 4 5 6 7 8
B TOCT P
1 3anax npn 20° C 6ann 0 - 57164-2016 1.5 -
° TOCT P
2 3anax npu 60° C Gann 0 - 2 57164-2016 0.5 -
TOCT P
3 Bkyc, npuskyc 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
doTomeTp
choToanekTpuye
ckuit KoK -3-
4 MyTHOCTb mr/am3 0,96 0,19 15 571%?15:22126 né "30M3" anuHa
> |BonHbI 530 HM,
Ne 1670322 Ao
17.09.20
doTomeTp
oToanekTpuye
rpaayc rocTt ckuit KoK -3-
: UgetocT: LiBeTHOGTH L 0:4 2 31868-2012 n.5 ["30M3" aan. Ne
1670322 Ao
17.09.20
VioHomep
nHA @ yHUBEPCanbHbI
6 pH en. pH 73 0,2 L “pe‘lg‘ax 6 114.1:2:3:4.121-9 | 9B-74 3as. Ne
7 5027 po
23.10.19
OKMCNAEMOCTb MHA ©
4 repmaHraHaTHas MrawS 0:94 Q7 50 14.1:2:4.154-99 '
1 - ¢ TOCT
8 YectkocTb obuias K 6,5 1,0 7,0 31954-2012 1.4 -
Beco! Pioneer
" nHA © PA 114C 3asB.
9 Cyxoit ocTaTok mr/am3 266,5 24,0 1000 14.4:2:4.114-97 |Ne 8331440584
10 29.04.20

MpumeyaHue: norpeLHocT! pesynbTaTtos aHanuaa He NpesbILWaloT NPpeaesos, A0NYCTUMBIX NO H[ Ha meToab! UCnbITaHU

HopmaTneHbIe AOKYMEHTb! Ha MeTo/Ab! UcCneAoBaHus:

FOCT P 57164-2016 n.5 Bopa nuTbesas. MeTOAbI ONpeAeneHus 3anaxa, Bkyca ¥ MyTHOCTW

FOCT P 57164-2016 n.6 Bopa nutbesan. MeToabl onpeaeneHns sanaxa, BKyCa 1 MyTHOCTH

FOCT 31868-2012 n.5 Boga. MeToabl onpeaeneHuns LBeTHOCTN

MHA ® 14.1:2:3:4.121-97 KXA BoA. MeToauka BLINONHEHUS M3MepeHuii pH B Bopax NOTEHLMOMETPUHECKAM METOAOM

MHA © 14.1:2:4.154-99 KXA Boa. MeToawka M3MepEeHUil epMaHraHaTHO OKUCNAEeMOCTH B npo6ax NUTbEBbIX, NPUPOAHBIX U CTOUHLIX BOA
TUTPUMETPUIECKUAM METOAOM

FOCT 31954-2012 n.4 Boaa nutbepas. Metoabl onpeaenexus HKECTKOCTH

MHA @ 14.1:2:4.114-97 KXA BoA. MeToanka U3MEpeHIi MaccoBOi KOHLIEHTPaLMK CyXOro ocTaTka B NUTBEBLIX, MOBEPXHOCTHBIX U CTOUHbIX

BO/AX rpaBUMETpU4eckUM mel 0A0M

PeaynbTaT OTHOCKTCA K 06pasLly npoleALemy UcnbiTaHns
Ll 1% mnATAUAn LA MAWAT RLITH ROGNNOUARANEH YACTUYHO 5€3 MMCbMEHHOTO paspetuerns UL



[image: image17.jpg]° .
dunuan GesaepanbHoro BIOAKETHONO YYPeKAEHUs 3ApaBooxpaHeHns "LIEHTp rureHsl 1 anuaemMuonorui B AnTaiickom kpae B ropoae
Buiicke, Burickom, EnbLoBckoM, 3oHanbHoM, KpacHoropckom, ConToHckom i LiennHHom paiioHax”
AKKpeAUTOBaHHbIN WcnbiTaTenbHbii JlaGopaTopHbin LieHTp
Opuanueckuii appec: 656049, Antaiickuit kpait, BapHayn r, Papuwesa nep, 50
dakTndeckuii aapec: 659306, Antavickuii kpaii, Buiick r, Cosetckas yn, 78, TenedoH (cpakc): 33-53-66

Attecrat akkpeautauu Ne POCC.RU.0001.510265. BeccpoyHsin.

NMPOTOKON NABEOPATOPHBIX UCTbITAHUA

Ne 32636 ot 09 OkTsa6psa 2019 r.
Koa npoGel (obpasua): 61873.11(5).19
CBeaeHus o 3akasyuke (HauMeHoBaHue, aapec):
MY "Beper" MyHuuunansHoro o6pa3oBanus YcTk- VIWIMHCKOTO cenbcoBeTa HpUANYeckuin anpec:
659507, AnTalickuii kpan, KpacHoropckui p-H, YcTe-Uwa ¢, Cosetckas yn, A. 22
CsepeHusi 06 o6bekTe (HauMeHoBaHWe, aapec):
MY "Beper" MyHuuunansHoro o6pa3oBanusi YcTh- MLIMHCKOTO cenbcoBeTta, AnTaickuil kpai,
KpacHoropckuii p-H
MecTo ot6opa (Touka oTGopa npobbl):
CkBaxnHa c.Kaparyx
HaumerosaHrve npobel (06pasua), AaTa N3roToBeHns:
Bopa nutLeBas
MaroTosutens (hupma, NpeanpusTine, opraHusaums):
MYT "Beper" MyHuuunansHoro o6pasoBaHus YcTb- MWKMHCKOro cenbcoBeTa AnTanckum Kpa#n,
KpacHoropckuu p-H
Llenb uccneposanus:
Mpou3BOACTBEHHbLIN KOHTPOIb
[lononHutenbHble CBEAEHUSA:
Macca (06em) NpoBbl Ans ucnbiTaHuii: 2 11, Macca (06bem) npobkl Anst KOHTPONLHOro obpasua: 0
n, YnakoBka: 6yTbinka

Ot6op v gocTaeka npo6(obpasuos):

[ara v Bpems ot6opa: 26 CeHTa6ps 2019 r. 10 yac. 15 MuH.
[ata v Bpems focTaBku: 26 CeHTsibps 2019 r. 12 yvac. 20 MuH.
®.1.0., BOMKHOCTb:

A.H.UbiBko, urxeHep unuan ®BY3 "LIeHTp rurueHs! U anuaemMuonorum B Antanckom kpae B
r.Buiicke"

Ycnosus goctaskn u ot6opa npob:
Temnepatypa npu gocraske +4,5°C (Tepmocymka).

HL Ha npoby (obpasew):

HL Ha meToauky otbopa:
FOCT P 56237-2014 (UCO 5667-5:2006). "Boaa nutbesas. OT60p Npo6 Ha CTaHLMAX BOAONOArOTOBKU
v B Tpy6ONPOBOAHLIX pacnpenenuTenbHbIX cuctemax”,

HA, pernameHTupytoLme oLeHKy nabopaTopHbIX UCMbITAHWA:
CaH NMuH 2.1.4.1074-01 "MuteeBas Boaa. MrueHuyeckue TpeGoBaHUA K KauecTBy BOAbI
LeHTPanu30BaHHbLIX CUCTEM NMUTLEBOro BoAocHabxkeHus. KoHTponb kavecTBa. MurueHnyeckue

Tpe6GoBaHusA kK obecrneyerHunio 6e30nacHOCTU CUCTEM ropsivero BOAOCHGGW
Jluuo oTBeTCTBEHHOE 32 0OhOpMIIeHNe [aHHOro NpoTokona: ‘M A.B.MNonosa

noanuce Moo

»
PesynbTar 0THOCUTCA K 06pasLly NpoLLeALIeMY UCTIbITaH!S
HacToswui npoTokon He MoXeT BbiTb BOCNpou3BeAeH YacTUiHO 6e3 nucbMeHHoro paspeluenns ML
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Punnan GeAepancHoro GIOAKETHOrO YUPEXAEHUA 3ApaBooxpaHeHns "LIeHTp rurueHsl 1 CrpaHuua: 3
anuaemuonoruy B Anaiickom kpae B ropope buiickey Buiickom, EnbLioBckom, 3oHanbHoM,
KpacHoropckoM, ConToHckoM u LienuHHom paitorax” CrpaHuu: 3
TpoToKON N1aGoPaTOPHbIX UCNbITAHMIA Uspanue: 3

® 02-68

[lata BBEAEHNS: YTBEPXKAEH NPUKa3omM OT

31.07.2018 Ne72-a

2 Na6opatopus husnveckux hakTopos
HaumenoBaHue npo6kl (o6pasua): Bopa nurbesas
Koa npobkl (o6pa3sua): 61874.1(5).19

MecTo npoBefeHus uccrefoBanuit: 659306, AnTaickuii kpaii, r. Buick, yn. CoseTtckan,78

[ata v Bpems nocTynnenusi npoGel B na6oparopuio: 26.09.19 8 124ac 50MuH

[laTa npoBefeHUA UCMLITAHWIA: HAYano ucnbiTaHui: 26.09.19; okoHYaHue ucnbiTaHwia: 27.09.19
YCroBusi UCNLITAHWIA (YKa3aTb B Cry4ae OTKIIOHEHUs OT yCTaHOBIIeHHbIX TPeGoBaHUi): COOTBETCTBYIOT

yCTaHOBNEHHbIM TPeGOBaHUAM
[JononHutensHas WHHOPMaLusi:---

vrneHnyecknit

Ne Onpepensiemble EanHuyel PeaynbTaThl Heonpepenex sibMaTHE: H HA Ha meToabl
n/n nokasarenu u3MepeHns “ccnenoBaHui HOCTb P 6ones uccneAoBaHui

HaumerosaHve
cpeacTs
Wn3MepeHui,
CpoK AeAcTBUA
nosepku

6 T

8

OB6bEMHan akTMBHOCTb
1 222Rn Bx/n 20,574 5,185

MBW Ne

60 40090.3H700 ot

22.12.03r.

briok
lneTekTpoBaHus
ramma-u3nyyeHu
5"BA9b 3-2"
3aB. N2 034,
CriekTpoMETpUY
ecKoro
Komnnekca
NPOrPECC
Ne02106 Ap-B-I"

no 19.05.20

HopmaTuBHbIE AOKYMEHTbI Ha METOALI UCCNeA0BaHMS:

MBW Ne 40090.3H700 ot 22.12.03r. MeToAMKa N3MEepeHNs akTUBHOCTI PaANOHYKNMAOB C UCMONb30BaHNEM CLUMHTUNNALMOHHOIO

raMma-CnekTpOMETpa C NporpaMMHbIM obecneyeHnem "Mporpecc"

PykoBoauTenb (3amecTuTens)

.. KokoBuHa

nnu

PeayanaT OTHOCUTCH K O5paauy npowejwemMy ucnbitaHua

noo

HacTosLLMit NPOTOKON He MOXET GbITb BOCTIPOM3BE/EH YaCTUIHO 6e3 nncbMeHHoro paspetuenms UIL|
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Bunvan deepansHoro bI0AKETHOrO YHPEXAEHNA 3APaBOOXPAHEHNA "LleHTp rurueHsl v CrpaHuua: 2
anuaemuonorui B AnNTaitckom kpae B ropoae Buiicke, Buitckom, EnbLOBCKOM, 30HaNbHOM,
KpacHoropckom, CONTOHCKOM 1 LlenuHHoM parioHax” CrpaHuu: 3
MpoTokon nabopaTopHeIX WCMbITaHUA Wapnanve: 3
© 02-68 [lata BBE/ICHNA: YTBEPXKAEH NPUKasoM oT
31.07.2018 Ne72-a

1 CaHuTapHO-rUrMeHUYecKmue nccrnefoBaHmsa
HaumeHoBaHue npobbi (06pasua): Boaa nurbesas
Koa npo6bl (o6pasua): 61874.1(5).19
MecTo npoBeAeHUs NCCneaoBaHui: 659306, AnTaiickui kpaii, r. Buick, yn. CoseTtckasn,78
[lata v Bpems NocTynneHus npobel B naGopatopuio: 26.09.19 B 12uac 50mMuH
[arta npoBeaeHus MCMbITAHMIA HAaYano ucnbitaHuit: 26.09.19; okoHvaHue ucnbitanuii: 01.10.19
YCnoBus UCMbITaHWIA (yKa3aTb B CryYae OTKMNOHEHuUs oT ycTaHOBReHHbIX TpeGoBaHNiA): COOTBETCTBYIOT
yCTaHOBMEHHbIM TpeGoBaHUAM
[ononHutenbHas nHhopMauua:---

HaumeHosaHue
Mokasatens IrveHuyeckunit cpeacTs
wl opemomowse | Eawons | o | Trowoom | woowsmive | VLTSRS | voievon
METOAMKM Gonee CpOK AEiCTBUS
nosepku
1 2 3 4 5 6 7 8
o TOCT P
1 3anax npu 20° C 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
o TOCT P
2 3anax npn 60° C 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
rocT P
3 Bkyc, npuBkyC Gann 0 - 2 57164-2016 .5 -
doTomeTp
oToanekTpuie
ckuit KoK -3-
4 MyTHOCTb mr/am3 0,90 0,18 1,5 K9G E. "30M3" prvHa
57164-2016 1.6
BonHbI 530 HM,
Ne 1670322 ao
17.09.20
doTomeTp
doToanekTpuue
rpapyc rocT ckuit KOK -3-
8 LpamHoot LBeTHOCTU L Qig o 31868-2012 n.5 ['30M3" aan. Ne
1670322 ao
17.09.20
VioHomep
nHA © yHVUBEpCanbHbIA
6 pH en. pH 7.3 0,2 % ”pe“eg”a" 6 114.1:2:3:4.121-9 | 9B-74 3as. Ne
5027 po
23.10.19
OKMCNAemMoCTb NHA &
I nepmaHraHaTHas M3 9,50 0.16 50 14.1:2:4.154-99 i
o roCcT
8 MecrkocTb obuias wK 6,0 09 7.0 31954-2012 n.4 -
Becwl Pioneer
< nHA @ PA 114C aaB.
9 Cyxoit ocTaToK mr/am3 3155 28,4 1000 14.1:2:4.114-97 |Ne 8331440584
10 29.04.20

ﬂpmmeqarme: norpewHocT pesynbTaToB aHanuaa He NpesbILLaloT Npeaenos, AONYCTUMbIX NO HA Ha meToab! nenbITaHui

HOpMaTMBHble AOKYMEHTbI Ha METOAb! ncecneaoBaHns:

FOCT P 57164-2016 n.5 Boaa nuTbeBas. MeToabl onpeaeneHus sanaxa, Bkyca u MyTHOCTH

rOCT P 57164-2016 n.6 Bopa nuTbesas. MeToAbl onpeaeneHns 3anaxa, Bkyca u MyTHOCTW

FOCT 31868-2012 n.5 Boaa. MeToabl OnpeAeneHus LUBeTHOCT!

MHA ® 14.1:2:3:4.121-97 KXA BOA. MeToanka BLINONHEHUS U3MEpeHMi pH B BoAax NOTEHLMOMETPUHECKUM METOAOM

MHA ® 14.1:2:4.154-99 KXA Boa. MeToauka 13MEepEeHUI NepMaHraHaTHO! OKMCIAEMOCTY B npo6ax NUTbeBbIX, NPUPOAHBIX N CTOYHbBIX BOA
TUTPUMETPUYECKVM METOAOM

rOCT 31954-2012 n.4 Bopa nuTbesas. MeToabl ONpeAeneHmns XecTkocTh

NHA © 14.1:2:4.114-97 KXA Boa. MeToauka W3MEPEHMI MAaCCOBOI KOHLIEHTPALMM CyXOro 0CTaTka B MUTHEBbIX, NOBEPXHOCTHLIX U CTOYHbIX
BOAX rPABUMETPUYECKVM METOAOM

PeaynbTaT OTHOCUTCS k 0GpaaLly NpoLueALemy UCTbITaHNs
% mmmmnan A tamwas BT BARRRAUABANAU UAATIAULA AA2 NUAKMAKKOR nAanatieHus UTLL



[image: image20.jpg]®
dunuan dGepepanbHOro GI0AXETHOro yupexaeHus 3ApaBooxpaHerus "LIeHTp rurieHsl 1 anuaemuonorui B Antaickom kpae 8 ropoae
Buiicke, Buiickom, EnbLiosckom, 3oHanbHoM, KpacHoropckoM, ConToHckom v LienuHHom paiioHax”
AxkpeauToBaHHbIit UcnbiTaTenbHblit JlTabopaTtopHblit LieHTp
tOpuamnueckuit anpec: 656049, Antaiickuit kpai, bapHayn r, Paguwiesa nep, 50
DakTnyeckui aapec: 659306, Antaickuit kpai, Buiick r, Cosertckas yn, 78, TenedoH (dakc): 33-53-66

Attecrar akkpeautaumu Ne POCC.RU.0001.510265. BeccpouHbin.

MPOTOKOI NNABOPATOPHbLIX UCMbITAHUA

Ne 32637 ot 09 OkTsa6ps 2019 .
Kop npo6el (0bpasua): 61874.11(5).19
CeepeHus 0 3akasuuke (HaUMeHoBaHwe, agpec):
MY "Beper" MyHuuunansHoro o6pa3soBaHusi YcTb- MWIMHCKOrO cenbcoBeTa HOpUAUYECKUil agpec:
659507, AnTauckuii kpaii, KpacHoropckuit p-H, YcTb-Uwa ¢, CoBertckas yn, A. 22
CeepaeHus 06 obbekTe (HaMMeHoBaHue, agpec):
MY "Beper" MyHuuunansHoro o6pasoBanus Ycrb- MlwnHckoro cenbcoBeTta, AnTaickui kpau,
KpacHoropckuu p-H
Mecto ot6opa (Touka otbopa npobbl):
CkBaxmHa c.Yctb Mwa, yn.Mupa
HaumeHoBaHwve npobel (06pasua), AaTa N3roToBeHUs:
Bopa nutLeBas
Warotosutens (pupma, npeanpusTue, opraHnsauns):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pasoBanus YcTb- MWIMHCKOTO cenbcoBeTta AnTanckui kpau,
KpacHoropckum p-H
Llenb uccnepoeanus:
Mpou3BOACTBEHHbIW KOHTPONbL
[lononHurenbHble cBeAeHUs:
Macca (06bem) npobbl Ansa ucnbitaHui: 2 n, Macca (06 beM) Npo6bI Anst KOHTporLHOro o6pasua: 0
n, YnakoBka: 6yTbuika
OT160op 1 goctaska npob(obpasLios):
[ata v Bpemsa otbopa: 26 CeHts16ps 2019 r. 10 yac. 15 MuH.
[aTa v Bpems AoCTaBku: 26 CeHTs6ps 2019 1. 12 yvac. 20 MUH.
®.1.0., LomKHOCTb:
A.H.UbI6ko, urxeHep unuan ®BY3 "LIeHTp rurveHbl u anuaeMuonorun B Antainckom Kkpae B
r.Buiicke"
Ycnosusi focTasku U ot6opa npob:
Temnepartypa npu gocraske +4,5°C (tepmocymka).
HA Ha npoby (o6paseL):
H[ Ha meToauky oT6opa:
FOCT P 56237-2014 (UCO 5667-5:2006). "Boaa nutbeBas. OT60p npo6 Ha CTaHUKAX BOLAONOArOTOBKU
v B Tpy6ONpoBOAHLIX pacnpeaenuTenbHbIX cuctemax'.
HJ, pernameHTupyioLme oLeHKy nabopaTopHbIX UCTbITAHWIA:
CaH lNuH 2.1.4.1074-01 "MuTtbeBan Boaa. M'rueHnyeckue TpebGoBaHuUsA K kKayecTBY BOAbI
LUEHTPanu3oBaHHbIX CUCTEM NUTLEBOro BoAocHabxeHusi. KOHTponb kayecTsa. rurueuuqecxue

TpeGOBaHMH Kk o6ecrnevyeHuto 6e30MacHOCTU CUCTEM ropsiuero BO4OCH
Jlnyo oTBeTCTBEHHOE 3a OChOpPMIIEHWE AAHHOTO NPOTOKONa: < : H.B.Flonoaa

NoANMCh. noo

PesynbTar oTHocuTCs K 0GpasLly NpoLueaLIeMy UCTbITaH!s
HacTosiwmi npoTokon He MoXeT BbITb BOCMPOM3BEAEH YACTUYHO B3 NCbMeHHOro paspeluenns UL
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®unnan defepanscHoro GIOAKETHOMO YUPEKAEHUS 3ApaBooxpaHeHus "LIeHTp rurveHsl 1

0 i B Ctpanuua: 3
anuaem1onoriu B-AnTaickom kpae B ropoae buiicke, Buiickom, EnbLoBCkoM, 30HankHOM,
KpacHoropckoM, ConToHckom v LienuHHom paiioHax” Crpannu: 3
MpoTOKON NaGOPaTOPHbIX UCNbITAHUA Wapanue: 3

® 02-68

[laTa BBEAEHWA: YTBEPXAEH Np1Kasom oT
31.07.2018 Ne72-a

Koa npo6ki (o6pasua): 61875.1(5).19

2 Na6opartopus husnyeckux hakropos
HaumeHosaHue npo6kl (06pa3ya): Bopa nutbesas

MecTo npoBeAeHus uccriefoBaHuii: 659306, AnTaiickuit kpaw, r. Buiick, yn. CoBeTckasn,78
[lata v Bpems nocTynnexus npoGel B naGopatopuio: 26.09.19 B 124ac 50MuH
[laTa npoBe/ieHUA UCNbITaHWIA: Havano ucnbiTaHuit: 26.09.19; okoH4YaHWe ucnbiTanuii: 27.09.19
YCrnoBus UCnbITaHUM (yka3aTb B Crly4ae OTKIOHEHUSA OT YCTAHOBIEHHbIX Tpe6GoBaHuit): COOTBETCTBYIOT
yCTaHOBMNEHHbLIM TpeGoBaHUAM
[ononHutenbHas UHGoOpMauus:---

Ne
n/n

Onpepaensiemble
nokasarenu

EanHnyb
n3MepeHns

PesynbTathl
ncenepoBaHnin

HeonpepeneH
HOCTb

rurneHnyeckuit
HOpMaTyB, He
Gonee

H/ Ha meToab!
wuccneaoBaHuin

HanmerosaHue
cpeacTs
n3mMepeHui,
CpoK AencTBus
noBepKku

4

6

7

8

O6bEéMHas akTUBHOCTb
222Rn

Bk/n

41,844

7,524

60

MBW Ne
40090.3H700 ot
22.12.03r.

bnok
lneTekTupoBaHus
ramMma-uasnyveHu
2 "BA3b 3-2"
3as. Ne 034,
CnekTpoMeTpuY
eckoro
Komnnekca
NPOrPECC
Ne02106 Ap-B-I
A0 19.05.20

HopmaTtuBHbIE AOKYMEHTbI Ha8 METOAbI uccneAoBaHua:

MBW Ne 40090.3H700 oT 22.12.03r. MeToAuKa U3MepeHHsi akTUBHOCTW PaANoOHYKNMA0B C WUCNONb30BaHUEM CLMHTUNNALMOHHOTO

raMMa-CnekTpoMeTpa ¢ NporpamMmHeIM obecneyeHnem "Mporpecc"

PykoBoauTesb (3amecTuTenb)

nny

J1.1.Koko

BUHa

noo

PesynbTar 0THOCUTCA k 06pasLly NpoLIeALIEMY UCTbITaHNS
HacTosiLmii NPOTOKON HE MOXET BbiTb BOCNPON3BEAEH YaCTUYHO 6e3 nucbMeHHoro paspeterus UL
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Dunnan deaepanbHoro GIOAKETHOro Y4PerAeHns 3ApaBoOXpaHeHUa "LIeHTp rurveHbl 1 CrpaHuua: 2
anuaemuonorui 8 ANTaitckom kpae B ropoae Buiicke, Buitckom, EnbLioBckom, 30HansHoM,
KpacHoropckoM, CONTOHCKOM v LienvHHom paiioHax” Crpanuu: 3
TpoTokon NaBopaTopHbIX UCTbITaHMA WNapanue: 3
© 02-68 [laTa BBEAEHUS: YTBEPKAEH NPUKA3OM OT
31.07.2018 Ne72-a

1 CaHMTapHO-rUrMeHNYecKne nccrnefoBaHmsa
HaumeHoBaHue npobbl (06pasua): Bopaa nutbesas
Kon npo6bl (06pa3ua): 61875.1(5).19
MecTo npoBesieHus nccneaosaHui: 659306, AnTaiickuit kpa, r. Buiick, yn. Cosetckas,78
[lata v Bpems nocTynneHus npobel B naGoparopuio: 26.09.19 B 12uac 50MuH
[lata npoBeaeHUs UCMbITaHUiA: Ha4ano uenbiTaHui: 26.09.19; okoHuaHue ucnbitanmit: 01.10.19
YCrnoBusi UCAbLITaHUIA (yKa3aThb B CyYae OTKNOHEHUs OT yCTaHOBMEHHbIX Tpe6oBaHuiA): COOTBETCTBYIOT
yCTaHOBMNEHHbIM TpeGoBaHUAM
[lononHutenbHasa uHopmaumns:---

HanmeHosaHne
MokazaTenb UrueHneckui cpeacTs
vl opmmomowse | Exmu | e, | oo | opwemieve | VIATORS | vosson
METOANKN Gonee CpoK AencTans
noBepKkn
1 2 3 4 5 6 7 8
e TOCTP
1 3anax npn 20° C 6ann 0 - 57164-2016 .5 -
° TOCT P
2 3anax npn 60° C 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
TOCTP
3 Bkyc, npuBKkyc 6ann 0 - 2 57164-2016 n.5 -
doTtomeTp
hoToanekTpuye
ckuit KOK -3-
4 MyTHOCTb mr/am3 0,96 0,19 1,5 571%(3?2-5{:6 " "30M3" pnuHa
* |BonHbl 530 HM,
Ne 1670322 po
17.09.20
doTomeTp
coToanekrpuye
rpaayc rocT ckit KoK -3-
5 LigeTrocte LiBETHOCTH 14 04 20 31868-2012 n.5 ["30M3" 3as. Ne
1670322 Ao
17.09.20
WoHomep
‘3 nHA © yHMBEpCanbHbIA
6 pH en. pH 72 02 e 6- 114.1:2:3:4.121-9| 3B-74 aas. Ne
T 5027 no
23.10.19
OKMCNAEMOCTb NHO ©
4 nepmaraHaTHas MriaM3 0,78 s 50 14.1:2:4.154-99 -
8 YKecrkocTb 0buas K 7,0 1,0 7.0 3195592%:2 i -
Becsl Pioneer
9 Cyxoit ocratok wriav3 3330 30,0 1000 WBLg el Lt 8 ot
A0 29.04.20

TIpyvedanie: norpeLLHOCTY Pedy bTaToB aHanuaa He MpeBbILIAIoT NPEAENOB, AONYCTUMBIX N0 HI Ha MeToab! UCbITaHui

Hopmamanble JAOKYMEHTbI HA METOAbI nccneaoBaHns:

rOCT P 57164-2016 n.5 Bopa nutbesas. MeToAbl ONpeAeneHus 3anaxa, BKyca 1 MyTHoCTUA

FOCT P 57164-2016 n.6 Bopa nutbesas. MeToabl ONpeAeneHus 3anaxa, BKyca 1 MyTHOCTH

[OCT 31868-2012 n.5 Boaa. MeToabl OnpeAeneHns UBeTHoCT!

MHA ® 14.1:2:3:4.121-97 KXA BoA. MeToAuKa BbiNONHEHNs namepeHuin pH B Boaax NOTEHUMOMETPUYECKUM METOAOM

MH ® 14.1:2:4.154-99 KXA BoA. MeToaunka uaMepeHuit nepmaHraHaTHON OKMCNSEMOCTU B npo6ax NUTbEBbLIX, NPUPOAHBIX U CTOUHBIX BOA
TUTPUMETPUYECKM METOAOM

FOCT 31954-2012 n.4 Boaa nutbeBas. MeToab! onpeAeneHuns KecTkocTh

MHA ® 14.1:2:4.114-97 KXA Boa. MeToauka M3aMepeHmii MaccoBOil KOHLIEHTPaLMK CyXOro 0CTaTka B MUTbEBbLIX, NOBEPXHOCTHBIX U CTOUHBLIX
BO/AX rPABUMETPUYECKUM METOAOM

DanunLrar ATuncTAa ¥ ARAAZIIV ANATTIANITIBMY UAAKITAHUA



[image: image23.jpg].
dunuan depepanbHoro GIOAKETHOrO yUpeXaeHUs 3ApaBooxpaHeHus "LIeHTp rurueHs! 1 NMAEMUONorn B ANTaiickom kpae B ropoae
Buiicke, Buiickom, EnbuosckoM, 3oHansHom, KpacHoropckom, ConToHckom v LienuHHom paiioHax”
AxKpeauToBaHHbIi UcnbiTaTenbHblit JlaGopaTopHsiii LeHTp
lOpuaunueckuit agpec: 656049, Antarickuii kpaii, BapHayn r, Paguwesa nep, 50
dakTuueckuii aapec: 659306, AnTaiickui kpait, buiick r, CoseTckas yn, 78, TenedoH (dakc): 33-53-66

Attectat akkpeautauun Ne POCC.RU.0001.510265. beccpouHblid.

MPOTOKOJ NTABOPATOPHbIX UCTMBITAHUNA

Ne 32638 ot 09 OkTa6ps 2019 r.

Kop npoGbi (0bpasua): 61875.11(5).19

CeepneHusi 0 3akasuuke (HauMeHoBaHue, aapec):
MYl "Beper" MyHuuunansHoro o6pasoBanus YCTb- NIIMHCKOrO cenbCcoBeTa HOPUANYECKUii agpec:
659507, AnTanckum kpait, KpacHoropckuii p-H, YcTb-Uwa ¢, Cosetckas yn, a. 22

CeepaeHus 06 o6bekTe (HaUMeHoBaHwe, afpec):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pasoBanus YcThb- MILMHCKOTO cenbcoBeTa, ANTaiickuit kpait,
KpacHoropckum p-H

Mecto ot6opa (Touka oTbopa npobsi):
CkBaxuHa c.Yctb-Mwa, nep.lUkonbHbIn

HaumerosaHue npobbl (06pasua), AaTta NsroToBeHus:
Bopa nutbeBas

Warotosutens (pupma, npeanpusaTue, opraHusauus):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pasoBanusi YcTb- MIIMHCKOTO cenbcoBeTa ANTaickui kpai,
KpacHoropckui p-H

Llenb uccnenosanus:
Mpou3BOACTBEHHbIW KOHTPONbL

[LononHutenbHble CBEAEHUA:

Macca (06bem) npobbl Ans ucnbiTaHuit: 2 n, Macca (06bem) npoGkl Ana KOHTponbHoro o6pasua: 0

n, YnakoBka: 6yThinka

OT6op 1 pocraska npob(o6pasLios):

[ara v Bpems oTGopa: 26 CeHTabpsi 2019 1. 10 yac. 15 MUH.

[laTa v Bpemsi focTaBKu: 26 CeHTsibps 2019 1. 12 yvac. 20 MUH.

D..0., AOMKHOCTD:
A.H.UbI6Ko, urxeHep chunuan ®BY3 "LIeHTp ruruerbl u anmaeMuonorun B AnTanckom kpae B
r.Buiicke"

Ycnoswsi focTaBku 1 ot6opa npob:
Temnepartypa npu AocraBke +4,5°C (tepmocymka).

HA Ha npoBy (oBpaseL):

HL Ha meToauky ot6opa:
FOCT P 56237-2014 (MCO 5667-5:2006). "Bona nutkeBasi. OT6op npo6 Ha CTaHUUsIX BOAONOATOTOBKU
1 B TpyGonNpoBOAHbLIX pacnpeaenurenbHbiX cuctemax'.

HJ, pernameHTupyioLLne oLieHKy NabopaTopHbIX NCNbITaHWIA:
CaH MNuH 2.1.4.1074-01 "MuTkeBas Boaa. MMrueHnyeckue TpeGOBaHUA K Ka4eCcTBY BOAbI
LieHTpaniu30BaHHbIX CUCTEM NUTLEBOro BoAoCHabxeHus. KonTponek kayectsa. MMrneHuveckue
TpeGoBaHusi kK o6ecrneyeHUto 6e30MacHOCTU CUCTEM ropsivero BoaocHabxeHus ',

Jlnuo oTBETCTBEHHOE 3a OPOPMIIEHME AaHHOro NpoToKona: < ~  #A.B.lMonosa

noanuch noo

PeaynbTat oTHOCMTCS K 06pasLly npolueaLeMy UCnbiTaHWs
HacTosimit npoToKoN He MOXET ObiTb BOCNPOMU3BEAEH HYacTUYHO 6€3 NUCbMEHHOro paspetueHus UL
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®unuan GesepanbHoro GIOAKETHOrO YYPEXAEHINs 3APpaBooXpaHerus "LIEHTp rurueHsl 1

- 4 o Crpanuua: 3
anuaemuonorim 8 AnTarickom kpae B ropoae Buticke, Buiickom, EnbLosckom, 3oHansHOM,
KpacHoropckom, ConToHckom u LienvHHom paiioHax" CrpaHu: 3
MpoTokon NabopaTopHbIX UCMbITaHWIA WapaHue: 3

@ 02-68

NlaTa BBEAEHUS: YTBEPKAEH NPUKa3oM OT
31.07.2018 Ne72-a

2 NaGopaTopus ¢uanyecknx hakTopos
HaumeHoBaHue npo6bl (06pasua): Boaa nutbesas
Koa npo6wl (o6pasua): 61876.1(5).19

MecTo npoBeaeHus uccnenosaHuin: 659306, AnTaiickuii kpaw, r. Buiick, yn. CoseTckas, 78
[ara u Bpems nocTynnexusi npo6ei B nabopatopuio: 26.09.19 B 124ac 50MuH
[lata npoBeaeHUst UCMbITAHUIA: HAavano UcnbiTaHuii: 26.09.19; okoHYaHWe ucnbiTaHui: 27.09.19
YcnoBus ucnbITaHui (yKasaThb B Crly4ae OTKIIOHEHWS OT yCTaHOBNEeHHbIX TPeGoBaHui): COOTBETCTBYIOT
YCTaHOBNEHHbLIM TpeGoBaHUAM
[lonosiHuTenbHas UHGopMaums:---

Ne
n/n

Onpeaensemble
nokasarenv

EAvHUUB!
u3MepeHus

PesynbTathbl
uccneaoBanmit

Heonpepenex
HOCTh

rnennyeckunit
HOpMaTuB, He
6Gonee

H/ Ha meToAab!
uccnesoBaHuin

HanmeHosanve
cpeAcTs
N3MepeHui,
CpoK AencTBna
nosepku

P

6

8

OBbEMHas akTUBHOCTb
222Rn

Bx/n

21,737

5,443

60

MBI Ne
40090.3H700 ot
22.12.03r.

brok
lneTekTupoBaHNsa
ramMma-uarnyyeHm
s "BA36 3-2"
3as. Ne 034,
CeKTPOMETpUY
eckoro
Komnnekca
MPOrPECC
Ne02106 Ap-B-I

10 19.05.20

HOpMaTVIEHI:IB AOKYMEHTbI Ha MeTO/ bl UCCIeA0BaHUsA:

MBM N2 40090.3H700 oT 22.12.03r. MeToavka U3MepeHns akTUBHOCTW PaZiMOHYKNWAOB C UCNOMNb30BaHWEM CUMHTUMNALWMOHHOMO

ramMMa-CnekTpOMeTpa ¢ nporpammHbIM obecneyermem "Mporpecc”

PykoBoauTenb (3amecTuTesib)

unuy

N.U.KokoBuHa

PesynbTaT 0THOCUTCA K 0GpasLly NpolieAwemy ucnbiTaHns

no®

HacTosiLmi NpoToKon He MOXET GbiTb BOCTIPOU3BE/AEH YacTU4HO 63 nucbmerHoro paspetuerins UL




[image: image25.jpg]Dunuan deaepanbHOro BIOAKETHONO yHpeXAeH!s 3apasooxpaHeHns "LIeHTp rurueHbl u Crpanuua: 2
3nuaEMUonoru B ANTaickoM kpae B ropoae Buiicke, Buitckom, EnbLoBCKOM, 30HANLHOM,
KpacHOropcKkom, CONTOHCKOM v LlenvHHoM paiioHax” Crpanmu: 3
MpoTokon naboparopHbIX UCMbITaHUA Wapanue: 3
® 02-68 [aTta BBEAEGHUN: YTBEPXKAEH NPUKa3oM OT
31.07.2018 Ne72-a

1 CaHuTapHO-rUrMeHnYeckue nccnenoBaHms
HaumeHoBanue npobbl (06pasua): Boaa nutbesas
Koa npo6bi (o6pasua): 61876.1(5).19
MecTo npoBefeHus nccneaoBaHuit: 659306, AnTanckui Kpa#u, r. Buick, yn. Coserckan,78
[ata 1 Bpems nocTynneHus npo6bl B nabopatopuio: 26.09.19 B 124ac 50MuH
[lata NnpoBeAeH!s UCTbITAHMIA: HaYano McnbiTaHuit: 26.09.19; okoHuaHue ucnbiTanui: 01.10.19
YCnoBMS UCNLITAHMiA (yKa3aTh B Crlyyae OTKIIOHEHMUS OT yCTaHOBNEHHbIX Tpe6oBaHuUi): COOTBETCTBYIOT
yCTaHOBNEHHbIM TPeBOBAHUAM
[lononHuTenbHas uHGopmaymnsa:---

HaumeHosaHve
Ne OnpepensieMble Eannnus! PesynbTathl n:;s:g;fg" r:;gs:::ic':';“ H[ Ha meToab! M;E:ﬁ:;;ﬁ
nin nokasarenu n3MepeHus uccneaoBaHui METOMARM Gines neonenoBaHmit | o soicramn
noBepKn
1 2 3 4 5 6 7 8
° TOCTP
1 3anax npu 20° C 6ann 0 % 57164-2016 0.5 -
o TOCT P
2 3anax npyu 60° C 6ann 0 - 2 57164-2016 n.5 -
TOCTP
3 Bkyc, NpuBKYC 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
doTomeTp
hoToanekTpuie
TOGT By | oo LK 3
4 MyTHOCTb mr/am3 0,90 0,18 15 57164-2016 1.6 30M3" anuHa
BONHbI 530 HM,
Ne 1670322 Ao
17.09.20
doTOMETP
oToanekTpude
rpanyc rocT ckuit KOK -3-
5 Uperhocts BeTHOCT 14 04 2 31868-2012 .5 |'30M3" 3as. Ne
1670322 po
17.09.20
WoHomep
yHUBEPCANBHbINA
6 pH en. pH 70 0.2 o ”pe“%"a" o 3B-74 sas. Ne
5027 po
23.10.19
OkncnsemMocTb MHO ©
7 nepMaHraHarHas Mrian3 0,80 0,16 5.0 14.1:2:4.154-99 K
o TOCT
8 MKectkocTb obulas K 7,0 1,0 7,0 319542012 n.4 -
Becb! Pioneer
" nHAo © PA 114C aaB.
9 Cyxoi ocTaTok mr/am3 430,0 38,7 1000 14.1:2:4.114-97 |Ne 8331440584
10 29.04.20

TipvMETanne: MorpelUHOCT PedynbTaTos aHauaa He NPeBbILIAIoT NpeAenos, 710MyCTHMbIX N0 HI1 Ha METOAB! UCTbITAHNA

HopmaTueHbie AOKYMEHTbI Ha MeToAbl UCCNeAoBaHuA:

FOCT P 57164-2016 n.5 Bopa nutbesas. MeToab! onpeaeneHns sanaxa, Bkyca u MYTHOCTU

FOCT P 57164-2016 n.6 Boaa nutbesas. MeToabl ONpeAeneHns sanaxa, Bkyca v MYTHOCTU

FOCT 31868-2012 n.5 Boaa. Metoabl onpeaenexns LBeTHoCT!

MHA © 14.1:2:3:4.121-97 KXA 80A. MeToAuKa BbINOMHEHUS U3MEPEHNit PH B BOAAX NOTEHLMOMETPUUECKIM METOAOM

MHA @ 14.1:2:4.154-99 KXA Boa. MeToauka M3MEepeHUil NepMaHraHaTHO! OKMCNAEMOCTH B npo6ax NUTLEBbIX, MPUPOAHBIX N CTOYHBIX BOA
TUTPUMETPUYECKAM METOAOM

rOCT 31954-2012 n.4 Bopa nutbesas. MeToab! ONpeAeneHIs XecTkocT!

MHA ® 14.1:2:4.114-97 KXA BoA. MeToauka M3aMEepeHMii MacCoBOV KOHLIEHTPaLIM CyXoro 0cTaTka B MUTLEBbIX, NOBEPXHOCTHBIX U CTOYHbBIX
BOAAX rPABUMETPUYECKUM METOAOM

PeaynbTaT OTHOCUTCA K 06paaLly NPoLUEALIEMY UCTbITaHWA
HacTosaiiui NDOTOKON He MOXET 6biTb BOCNPON3BEAEH 4acTUIHO 683 MMCbMEHHOTO paspeLleHus mny
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Purivan GeaepanbHOro GIOAKETHOTO yUPEXAEHHUs 3APaBOOXPaHEHUs "LIGHTP rrveHbl 1 anvaemuonorin & AnTaiickom Kpae B ropoae
Buiicke, Buiickom, EnbLOBCKOM, 30HanbHOM, KpacHOropekom, ConToHckoM u LiennHHom paroHax”
AKKpeAUTOBaHHbIM UCnbITaTensHbIA Na6opatopHbin LeHTp
IOpuanyeckuit agpec: 656049, AnTaiickuit kpait, BapHayn r, Paguiiesa nep, 50
dakTudeckuit appec: 659306, AnTarickui kpa, Buiick r, CoBetckas yn, 78, TenedoH (dakc): 33-53-66

AtTecTar akkpeavTaLmm Ne POCC.RU.0001.510265. beccpouHbIn.

MPOTOKOJ JTABOPATOPHbIX UCTILITAHUA
Ne 32639 oTt 09 OkTAGps 2019 r.
Kog npobbl (o6pasua): 61876.MM(5).19
CepeHus 0 3akasyuke (HaumeHoBaHue, afpec):
MY "Beper" MyHuyunansHoro o6pasoBaHus YeTh- MIIMHCKOTO CenbcoBeTa opuanyeckuin agpec:
659507, AnTaiickuit kpai, KpacHOropckui p-H, Yertb-Wwa ¢, Cosetckas yn, a. 22
CeepeHist 06 oGbekTe (HaumeHoBaHWe, aapec):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pasoBanus YcTb- MIWMHCKOrO cenbcoBeTa, AnTaiickui Kpan,
KpacHoropckuit p-H
MecTo ot6opa (Touka oT6opa npobbl):
CkeaxuHa n.JonuHa CBoGoab!
HanmeHoBaHne npobbl (06pasuia), AaTa N3roToBneHns:
Bopa nutkesas
WarotosuTens (hupma, npeanpusTue, opraHusauus):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pasosanus YcTk- MILUMHCKOTO cenbcoBeTa AnTaickui kpail,
KpacHoropckuii p-H
Llenb nccneposaHua:
Mpon3BOACTBEHHbLIV KOHTPONb
[lonosnHUTENbHbIE CBEAEHUS:
Macca (06bem) npoBbl ANA UCALITAHWA: 2 11, Macca (06em) npobbl ANst KOHTPONBHOTO o6pasua: 0
n, YnakoBka: GyTbinka
OT6op 1 gocTaska npob(o6pasLos):
[ara 1 Bpems otbopa: 26 CeHtabps 2019 . 10 yac. 15 MUH.
[arta v Bpems AOCTaBKu: 26 CeHtabps 2019 1. 12 yac. 20 MUH.
®.1N.0., BOMKHOCTb:
A.H.UbiBko, urxeHep dunuan ®BY3 "LieHTp rurueHsbl u anuaemMuonorm 8 AnTalickom Kpae B
r.Buiicke"
Ycnosus aocTasky 1 ot6opa npob:
TemnepaTtypa npu aocraske +4,5°C (Tepmocymka).
HJ Ha npoby (obpasew):
H[] Ha meToauky oTBopa:
rOCT P 56237-2014 (UCO 5667-5:2006). "Boaa nuTLeBas. OT60p Npo6 Ha CTaHUUAX BOAOMNOArOTOBKN
1 B Tpy6ONPOBOAHLIX pacnpeaenuTeNibHbIX cucremax".
HJ, pernameHTUpyioLL1e oLeHKy nabopaTopHbIX UCnbITaHWNA:
Can MuH 2.1.4.1074-01 "MuTkeBan Boaa. MMrueHnyeckue TpeGoBaHNUsA K KauecTBy BOAbI
LeHTPann30BaHHbLIX CUCTEM NUTLEBOTO BOAOCHAGKEHUS. KoHTponb kayectBa. MurneHuveckue
TpeGoBaHus k o6ecneveHnio 6e30nacHoOCTU CUCTEM ropsiero BOAlOCHabX

Jnuo oTBETCTBEHHOE 3a OhopMIIeHWe AaHHOro NpoTokona: e #.B.Monosa

NoANUCh - Nnoo

PesaynbTar 0THOCTCS K 06pasLly NPOLIEALIEMY UCMbITAHUS
HacTosILMIA NDOTOKOM He MOXET GbiTh BOCTIPOU3BEAGH YaCTUIHO 6e3 NuCbMeHHOro paspeerns UL
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®unuan deaepanbHoro BIOAKETHOMO YUPEXAEHNs 3apaBooxpaHeHns "LIeHTp rurneHbl CrpaHuua: 2
anuaeMuonoran 8 AnTarickoM kpae B ropoge Buiicke, Buiickom, EnbLoBCKOM, 30HansHOM,
KpacHoropckoM, CONTOHCKOM U LlenvHHoMm paitoHax” CrpaHuu: 2
MpoTokon NabopaTopHbIX MCMbITaHUA Wapanue: 3

® 02-68

[laTa BBeAeHWs: YTBEpXAEH Nprkasom oT
31.07.2018 Ne72-a

1 CaHuTapHO-rurneHnyeckue uccnenoBaHms

HaumenoBaHue npobbi (o6pasya): Boaa nutbesas
Kon npo6ki (o6pa3ua): 61877.1(5).19

MecTo npoBefieHusi uccnefosaxui: 659306, AnTaiickuit kpai, r. Buick, yn. Cosetckasn,78

[lata 1 Bpems nocTynnenust Npo6kl B naGoparopuio: 26.09.19 B 124ac 50MuH

[laTa npoBeAeHUs UCMbITAHUIA: HAaYano UCNbITaHNi: 26.09.19; okoHuYaHue ucnbiTaHumit: 27.09.19
YcnoBus UcnbITaHui (ykasaTb B Criyyae OTKNOHEHU:A OT yCTaHOBMEHHbIX TpeGoBaHMit): COOTBETCTBYIOT

yCTaHOBNEHHbIM TpeGoBaHMAM
[ononuutenbHas uHgopmaums:---

HaumeHosanue
Mokasatens Muruennyecknit cpeacTs
| Omonemonse | Ewwenas | Pemviem | oo | opuami e | IS | ssepon
MeToAuKM Gonee CpOK AelicTams
nosepKu
1 2 3 4 5 6 7 8
u TOCT P
1 3anax npu 20° C 6ann 0 - 57164-2016 1.5 -
o TOCT P
2 3anax npn 60° C 6ann 0 - 2 57164-2016 n.5 -
FOCT P
3 Bikyc, npuskyc 6ann 0 - 2 57164-2016 1.5 -
DdoTomeTp
hoToanekTpuye
rocT P Cruit K"tDK -3-
4 MyTHOCTb mr/am3 0,84 0,17 1,5 57164-2016 1.6 30M3" anuHa
BOMHbI 530 HM,
Ne 1670322 po
17.09.20
DdoTomeTp
toToanekTpuue
rpapyc rocT ckuit KOK -3-
5 LiserHocts LiBETHOCTH 14 04 20 31868-2012 n.5 ["'30M3" 3as. Ne
1670322 po
17.09.20

MpumMeyaHue: NOrpeLHoCT pesynbTaTos aHanusa He NpeBbILIAloT NPeAEenos, A0NyCTUMbIX N0 HA Ha meToab! uCnbITaHNi

HopmaT1BHbIE 4OKyMEHTbI Ha METOALI UCCNeAoBaHus:

FOCT P 57164-2016 n.5 Boaa nutbesas. MeToabl onpeAeneHus 3anaxa, Bkyca 1 MyTHOCTU
rOCT P 57164-2016 n.6 Boaa nuTbesas. MeToabl OnpeaeneHus 3anaxa, Bkyca  MyTHOCTH
FOCT 31868-2012 n.5 Bopa. MeToabl onpeaeneHua LBETHOCTU

PykoBoauTernb (3amMecTuUTesb)

J.U.KokoBuHa

mnu

noo

PeaynbTat 0THOCUTCA k 06pasLy NpoLeatemMy UCnbITaHus
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dunuan deaepancHoro GIOAKETHOrO yupexaeHns 3ApaBooxpaHeHus "LIeHTp rurueHbl 1 anuaemmonorum 8 AnTaiickom kpae B ropoae
Buiicke, Buiickom, EnbLoBckoM, 3oHanbHoM, KpacHoropckoM, ConToHckom u LienvHHom parioHax"
AKKpeauToBaHHbIN UcnbiTatenbHbii llaGopaTopHblii LieHTp
IOpuanueckuit appec: 656049, AnTaiickuii kpaii, BapHayn r, Paguwesa nep, 50
dakTudeckuit aapec: 659306, AnTarickui kpai, Buiick r, Coserckas yn, 78, TenedoH (dake): 33-53-66

Attectar akkpeautauun Ne POCC.RU.0001.510265. beccpoyHbIn.

NMPOTOKOI JIABOPATOPHbIX UCTBITAHUA
Ne 32640 ot 09 OkTsa6ps 2019 r.
Kog npoGel (o6pasua): 61877.1(5).19
CsefieHus o 3akasuuke (HauMeHoBaHwe, aapec):
MY "Beper" MyHuuunansHoro obpa3oBanusi YcTh- MIWIMHCKOro cenbcoBeTa HpUAUYecKuil aapec:
659507, AnTaiickui kpawn, KpacHoropckuit p-H, Yctb-Uwa ¢, Coserckas yn, A. 22
CsepeHus 06 o6bekTe (HaumeHoBaHue, agpec):
MY "Beper" MyHuyunansHoro o6pa3oBaHus YcTb- MWMHCKOTO cenbcoBeTa, AnTanckumi kpan,
KpacHoropckuit p-H
MecTo oT6opa (Touka oT6opa npobbl):
Plc n.FopHbIi
HaumeHosaHue npobbl (06pasua), AaTa N3roToBneHus:
Bopa nutheBas
WaroTosuTens (pupma, NpeanpusaThe, opraHusayus):
MY "Beper" MyHuuunanbHoro o6pa3oBanus YcTb- VILMHCKOrO cenbcoBeta ANTauckuii kpai,
KpacHoropckuit p-H
Llens uccneposanus:
Mpou3BOACTBEHHbIA KOHTPOSbL
[lononHutenbHble CBEAEHNA:
Macca (06bem) npo6bl ans ucnbitanuii: 0.5 n, Macca (06'em) Npobkl AnsA KOHTporbHOro o6pasua:
0 i, YnakoBka: 6yTbinka
Ot6op 1 aocTaska Npob(obpasLios):
[arta u Bpemsi otbopa: 26 CeHT6psa 2019 r. 10 yac. 15 MuH.
[ata u Bpems gocTasku: 26 CeHTa6pst 2019 1. 12 yac. 20 MUH.
D.1N.0., LONKHOCTb:
A.H.UbI6ko, urxeHep hunuan ®BY3 "LIeHTp rurveHbl U anuaeMuonorun B AnTaickom kpae B
r.Buiicke"
Yenosus focrasku u otéopa npob:
Temnepartypa npu gocraBke +4,5°C (tepmocymka).
H[ Ha npoby (obpaseun):
HL Ha meToauky otbopa:
FOCT P 56237-2014 (UCO 5667-5:2006). "Boaa nutbeBas. OT60p npo6 Ha CTaHUUAX BOAOMNOATOTOBKU
1 B Tpy6ONpoBOAHLIX pacnpeaenuTenbHbIX cuctemax".
HL, pernameHTupyoLne oLeHky nabopaTopHbiX UCTbITAHNIA:
CaH MNuH 2.1.4.1074-01 "MuTbeBas BoAa. MMrueHuyeckue TpeboBaHUs K KauecTBy BOAbI
LeHTPann30BaHHbIX CUCTEM NMUTLEBOTO BOAOCHabXeHus. KoHTponb kavyecTBa. MMrueHnyeckue
Tpe6oBaHus kK obecneyeHunio 6e3o0NacHOCTU CUCTEM ropsavero BoAocHabxeHusa".

Jnuo oTBETCTBEHHOE 3a 0OhOopMIIEHME AAaHHOro NpoToKona: < #A.B.lMonoea

noanuces oo

PesynbTar 0THOCKTCS K 06pasLly NpoLIeALIEMY UCTIbITaHUS
HacToswuit NpoToKoN He MOXET ObiTb BOCNPOU3BEAEH YaCTUYHO Be3 NUCbMeHHOro paspewueHns US|




Характеристика скважин приведена в таблице ниже. 

Таблица.
СПРАВКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН ВОДОЗАБОРА МУП «Берег» муниципального образования 

Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края

	№ скважины по буровой организации
	Место расположения скважины
	Глубина скважины, м
	Уровень воды, м
	Дебит, м3/час
	Марка насоса/глубина установки
	Состояние в настоящее время
	Время работы скважины часов в сутки
	Потребление воды, тыс. м3/год

	
	
	
	Статический уровень, м
	Динамический уровень, м
	
	
	
	Дней в году
	

	47-Д
	с.Усть-Иша, водозаборная скважина ул. Мира 37е
	35
	7.5
	10
	7.56
	ЭЦВ6*10*80
	Уд.
	24ч

365 дн
	33.1

	48
	с.Усть-Иша,

водозаборная скважина , пер.Школьный, 6
	34
	17.6
	22
	5.76
	ЭЦВ8*25*100
	Уд.
	24ч

365 дн
	50.3

	130Д
	с.Карагуж,

водозабор, ул.Центральная ,8а
	71
	9
	15
	15
	ЭЦВ6*10*110
	Уд.
	8ч

365
	43.8

	53
	пос.Долина Свободы,

водозаборная скважина,  ул.Зеленая, 5а
	62
	30
	32.6
	7.2
	ЭЦВ6*10*110
	Уд.
	8 ч

365 дн.
	21

	87
	п.Горный, водозаборная скважина, ул.Советская ,10а
	50
	6
	12.1
	7.2
	ЭЦВ6*10*80
	Уд.
	8 ч

365 дн.
	21


1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.
На водозаборных сооружениях Усть-Ишинского  сельского поселения отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. На обсадных трубах имеется фильтровая колонна диаметр 143 мм, длина 15,0 м. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя. Качество подземных артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Ресурсоснабжающее предприятие регулярно проводит забор проб и лабораторные исследования качества питьевой воды. Жесткость воды – 6,2 градуса жесткости (норма не более 7), содержание железа – 0,1 мг/дм3 (норма не более 0,3), марганца – 0,05 мг/дм3 (норма не более 0,1), водородный показатель – 7,25 (норма от 6 до 9).
1.4.3 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

В состав централизованных систем водоснабжения Усть-Ишинского сельского поселения входят водонапорные башни, которые обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы. 
Водонапорные башни выполняют следующие задачи:

1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

 В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы и отводящие (напорные)  трубопроводы, насосные агрегаты производительностью 7,56 м3/час., 5,76 м3/чкас, 15 м3/чкас,7,2 м3/чкас,
Все водонапорные башни работают согласно установленным режимам работы – дневной, ночной, сезонный и т.д. Водонапорные башни предназначены для подачи питьевой воды потребителю. Количество и производительность работающих насосов зависит от часовых расходов воды населением.

Данные по марке и техническим характеристикам насосных агрегатов представлены в таблице.

СПРАВКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН ВОДОЗАБОРА МУП «Берег» муниципального образования 

Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края

	№ скважины по буровой организации
	Место расположения скважины
	Уровень воды, м
	Дебит, м3/час
	Марка насоса/глубина установки
	Время работы скважины часов в сутки
	Потребление воды, тыс. м3/год

	
	
	Статический уровень, м
	Динамический уровень, м
	
	
	Дней в году
	

	47-Д
	с.Усть-Иша, водозаборная скважина ул. Мира 37е
	7.5
	10
	7.56
	ЭЦВ6*10*80
	24ч

365 дн
	33.1

	48
	с.Усть-Иша,

водозаборная скважина , пер.Школьный, 6
	17.6
	22
	5.76
	ЭЦВ8*25*100
	24ч

365 дн
	50.3

	130Д
	с.Карагуж,

водозабор, ул.Центральная ,8а
	9
	15
	15
	ЭЦВ6*10*110
	8ч

365
	43.8

	53
	пос.Долина Свободы,

водозаборная скважина,  ул.Зеленая, 5а
	30
	32.6
	7.2
	ЭЦВ6*10*110
	8 ч

365 дн.
	21

	87
	п.Горный, водозаборная скважина, ул.Советская ,10а
	6
	12.1
	7.2
	ЭЦВ 6-10-80
	8 ч

365 дн.
	21


Таблица 3. Характеристика насосов скважин водозабора
Насосная станция первого подъема представляет из себя насос, установленный в скважине с трубами, подающими закаченную воду в   водонапорные башни, а затем в водопроводную сеть. Применяемое оборудование –насосы марки ЭЦВ -6-10-80, ЭЦВ -8-25-100, ЭЦВ 6-10-110, 
Обследование насосных станций показало, что для обеспечения их надежной и эффективной работы требуется повсеместная замена насосов, дооснащение насосных агрегатов частотными приводами (по всем крупным и отдельным малым насосным станциям), ремонт резервуаров, установка приборов учета расхода воды, внедрение контрольно-измерительных систем. Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения, что вызывает резкие колебания напоров воды, повышающие аварийность водопроводных сетей.
1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения
Снабжение потребителей Усть-Ишинского сельского поселения холодной водой осуществляется через централизованные системы водопроводных сетей, расположенные в селе Усть-Иша, пос.Долина Свободы, пос.Горный, с.Карагуж
 С артезианских скважин глубинными насосами холодная вода подаётся в водопроводные сети, параллельно закачивая холодную воду в водонапорные башни и резервуары.
Общая протяженность водопроводных сетей Усть-Ишинского поселения составляет 26750 м. 

Диаметр водопроводов варьируется от 25 до 110 мм. Трубопроводы выполнены из различных материалов: асбест, ПНД, сталь, чугун. В целом состояние водопроводных сетей и водопроводных колодцев Усть-Ишинского поселения оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время для дальнейшего развития системы водоснабжения Усть-Ишинского сельского поселения необходимо провести технический аудит всех сооружений и объектов, входящих в систему водоснабжения в границах населенных пунктов: подъем воды из подземных водозаборов и транспортирование водного потока до разводящих сетей, а затем до конечного потребителя (вводы абонентов на протяжении всех сетей). Сплошная инвентаризация, проведение инструментального обследования и проведение оценки фактического состояния линейных объектов, сооружений, запорно-регулирующей арматуры, создаст достоверную базу для формирования показателей эксплуатационных характеристик водопроводных сетей. Установление количества точек водоразбора на линиях сетей и объема нагрузки в точках водоразбора даст достоверную картину для проведения гидравлических расчетов и дальнейшего анализа производственных мощностей и конструктивных особенностей уже действующей системы, а также скорректирует видение ее дальнейшего развития путем строительства, реконструкции и (или) модернизации по всей технологической цепочке системы. Данные показатели взаимоувязаны между собой и без их установления говорить о реальной возможности обеспечения качества воды в процессе транспортирования по сетям не представляется возможным.

На момент разработки схемы ресурсоснабжающими организациями для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Технические характеристики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения сельского поселения представлены в таблице:
	материал
	диаметр
	Протяженность, метров

	Чугун
	110
	14000

	стальные
	76
	1000

	
	52
	1000

	пластмасс
	100
	3000

	
	63
	7750

	
	
	

	
	
	

	ИТОГО
	
	26750


1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при  водоснабжении поселений.
    Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей Усть-Ишинского сельского поселения являются:

-  износ водопроводных сетей;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры; 
- заносы (заиливание) трубопроводов водопроводных сетей и водонапорных башен;

- наличие трубопроводов из различных материалов (металл, пластмасс), что затрудняет проведение ремонтных работ;

- гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателям содержания железа, показателей цветности и мутности, необходимо организовать водоподготовительные установки на источниках водоснабжения.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости появилась возможность проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейным способом.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным Администрации сельского поселения в 2018 году предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.
Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий за 2018 год составляют 24,4 % или 9,8 тыс.м3. 

Исходя из срока ввода в эксплуатацию водопроводных сетей в период с 1957 года по 1995 год 80% сетей изношены на 100%. 
Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей, и на источниках подъема воды. По данным МУП «Берег», порядка 82% объектов не оборудованы приборами учета. 

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении в администрации Усть-Ишинского сельсовета должна стать замена водопроводных сетей и реконструкция автоматики. 
1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности Администрации Усть-Ишинского сельсовета Красногорского района Алтайского края.

В Усть-Ишинского поселении водоснабжающей организацией является МУП «Берег», которая обслуживает нижеперечисленное имущество по распоряжению  № 10/1р  от 18.02.2018г. закрепленное муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения в безвозмездном пользовании
	№

п\п
	Наименование объекта ЖКХ
	местонахождения объекта
	Характеристика объекта
	Балансовая стоимость, руб.
	Дата и номер регистрации

	1
	Водопроводные сети
	с. Карагуж
	Протяженность 2150м, кадастровый номер 22:20:000000:199
	34 615,00
	22.10.2019

	2
	Водонапорная башня
	с. Карагуж
	Кадастровый номер 22:20:050005:381
	165 784,00
	05.11.2019

	3
	Водозаборная скважина
	с. Карагуж
	Кадастровый номер 22:20:050001:2117
	20 000,00
	22.10.2019

	4
	Водозаборная скважина
	п. Долина Свободы
	Кадастровый номер 22:20:050004:674
	20 000,00
	22.10.2019

	5
	Водопроводные сети
	п. Долина Свободы
	Кадастровый номер 22:20:050004:672
	10 000,00
	21.10.2019

	6
	Водонапорная башня
	п. Долина Свободы
	Кадастровый номер 22:20:050004:671
	26 000,00
	21.10.2019

	7
	Водонапорная башня 
	п. Горный
	Кадастровый номер 22:20:050003:128
	26 000,00
	21.10.2019

	8
	Водонапорные сети
	п. Горный
	Кадастровый номер 22:20: 000000:197
	17 228,00
	21.10.2019

	9
	Водозаборная скважина
	п. Горный
	Кадастровый номер 22:20:000000:201
	20 000,00
	22.10.2019


2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих предприятий; обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления, была разработана настоящая схема водоснабжения усть-Ишинского сельского поселения до 2023 года.
 Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- экологическую безопасность и уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения Усть-Ишинского поселения Красногорского района Алтайского края являются:

- Объем поднятой воды в тыс. куб. м.;

- Объем реализации воды в тыс. куб. м.;

- Соответствие качества воды установленным требованиям в %;

- Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам, %;

- Удельный вес сетей, нуждающийся в замене в %;

- Индекс замены оборудования водозаборов в %;

- Индекс замены оборудования транспортировки воды в %;

- Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов в %;

-Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды в %;

- Годовое количество часов предоставления услуг, час;

- Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии», час;

- Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года, %;

- Уровень потерь воды в %;

- Коэффициент потерь в куб.м./км;

- Охват абонентов приборами учета, %;

- Удельное водопотребление в куб.м./чел;

-Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, %.
3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке
Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений, и формирования программ по их развитию. Баланс подачи и реализации воды Новозыковского поселения формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:
- высокая сезонная и суточная неравномерность потребления; 
- высокая доля частного сектора; 
- наличие обособленных систем централизованных систем водоснабжения. Составляющие водного баланса холодного водоснабжения приведены в таблице 
	Нужды водопотребления 
	Годовой расход, тыс. м3

	
	

	Общий забор воды 
	169.20

	Подача в сеть 
	169.20

	Расход на собственные нужды
	-

	Объем потерь 
	5,86

	Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. 
	150


На протяжении последних лет наблюдаются разнонаправленные тенденции к рациональному и экономному потреблению холодной воды с одной стороны и, увеличению потребности населения в холодной воде, вследствие увеличения комфортабельности жилищных условий с другой.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Анализ баланса горячего водоснабжения не осуществляется, так как система ГВС в Усть-Ишинском  поселении отсутствует.
3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения
Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 
	Нужды водопотребления 
	Годовой расход, тыс. м3

	
	

	Общий забор воды 
	169.20

	Подача в сеть 
	169.20

	Расход на собственные нужды
	-

	Объем потерь 
	5.86

	Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. 
	150


3.3 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Среднее удельная норма водопотребление составила 52,5 литров в сутки на 1 человека. Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды жителями, рассчитывающимися за воду по индивидуальным приборам учета. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.04.2018 года № 54 в следующем размере:
1. Многоквартирные дома

	№ п/п
	Степень благоустройства
	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. м на 1 человека в месяц) 
	Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению (куб. м на 1 человека в месяц)

	
	
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение
	

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централи-зованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-ванные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,265
	3,091
	7,356

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-ванные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем
	4,311
	3,145
	7,456

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1650-1700 м с душем
	4,356
	3,200
	7,556

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	3,033
	1,623
	4,656

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с центра-лизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-ванные унитазами, раковинами, мойками,  душем
	3,809
	2,547
	6,356

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	7,356
	   Х
	7,356

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 -1550 мм с душем
	7,456
	Х
	7,456

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	7,556
	Х
	7,556

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснаб-жением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	7,156
	Х
	7,156

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	6,356
	Х
	6,356

	11.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	3,856
	Х
	3,856

	12.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотве-дением,  оборудованные  раковинами и мойками
	3,148
	Х
	3,148

	13
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками,  мойками, унитазами
	1,716
	Х
	Х

	14
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой (месяц на человека)
	0,910
	Х
	Х

	15
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	3,035
	1,847
	4,882

	16
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками
	1,008
	Х
	Х

	17
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами
	2,388
	Х
	Х

	18
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, унитазами, мойками, ванными, душами
	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	5,216
	Х
	Х

	
	
	с ваннами  длиной 1500 -1550мм с душем
	5,316
	Х
	Х

	
	
	с ваннами  длиной 1650-1700 мм с душем
	5,416
	Х
	Х

	
	
	с ваннами без душ
	5,016
	Х
	Х


 Кроме того, решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов  от 17 июня 2015 года № 80, утверждены нижеследующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу населением при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах учета с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 01.07.2018 по 31.12.2018
	
	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления

	1.
	Полив земельного участка. Применяется в период, равный 4 месяцам – с мая по август включительно
	куб. метр в месяц 
на кв. метр
	0,09

	2.
	Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных
	куб. метр в месяц 
на голову животного
	

	2.1
	Коровы молочной породы
	
	2,28

	2.2
	Коровы мясной породы
	
	1,67

	2.3
	Быки-производители
	
	1,37

	2.4
	Лошади
	
	1,82

	2.5
	Свиньи
	
	0,32

	2.6
	Телята до 6 месяцев
	
	0,55

	2.7
	Овцы 
	
	0,14

	2.8
	Козы
	
	0,08

	2.9
	Гуси, утки
	
	0,06

	2.10
	Куры
	
	0,01


Динамика фактического водопотребления водоснабжения населением
	показатели
	2017
	2018
	1-ое полугодие 2019

	население
	35390
	42468
	21234


3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В Усть-Ишинском  сельском поселении достаточно низкий уровень приборного учета холодной воды у абонентов. Наибольший процент оснащенности приборами учета холодной воды отмечен у абонентов – юридических лиц. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок. Данные об оснащении приборами учета абонентов указаны в таблице 
	№ пп
	 Абоненты
	Всего абонентов, шт.
	В т.ч по ПУ
	Процент оснащенности, %

	1
	Население
	681
	291
	42.7

	2
	Бюджет
	3
	3
	100

	3
	прочие
	3
	3
	100


Данные об оснащении приборами учета источников водоснабжения указаны в таблице 
	Наименование
	Всего источников, шт.
	Процент оснащенности, %

	
	
	

	Источники ХВС
	2
	0


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ресурсоснабжающими организациями должны быть установлены приборы учета воды на источниках водоснабжения.
3.5  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Суммарная производительность источников холодного водоснабжения  поселения составляет 0,68 т/ч. В 2018 году среднечасовое потребление составило 0,68 т/ч. 
Анализируя данные можно сделать вывод о том, что в МО Усть-Ишинский сельсовет дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Существующая структура централизованной системы водоснабжения сельского поселения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.
3.6  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет
Согласно сведений о жилищном фонде рост площадей жилищного фонда в Усть-Ишинский  сельсовет за предыдущие 5 лет к 2018 году составил 8,5 %, к 2027 году планируется увеличение на 12 % от площади жилищного фонда 2018 года (2500 м2).

Прогнозные балансы потребления холодной воды (добычи) рассчитаны исходя из вышеуказанного.

	№п/п
	показатели
	2018
	2027

	
	
	
	

	1
	Потребление (добыча) ХВС, тыс.м3
	42,468
	50,962


3.7  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Система горячего водоснабжения в МО Усть-Ишинский сельсовет отсутствует.
3.8  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой  воды, куб.м.
	показатели
	фактическое с января 2018 г. по декабрь 2018г
	ожидаемое

	Годовое потребление 
	1692,0
	2000

	Среднесуточное потребление
	463,9
	500

	Максимальное потребление
	463,9
	500


3.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды с прогнозом распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

	Нужды водопотребления 
	Годовой расход, тыс. м3
	2018
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	
	
	
	

	Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. 
	
	42468
	50961
	50961
	50961
	50961
	50961

	Население
	
	39607
	47528
	47528
	47528
	47528
	47528

	Бюджет
	
	2486
	2983
	2983
	2983
	2983
	2983

	прочие
	
	375
	450
	450
	450
	450
	450


3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке
Потери воды при транспортировке различают следующих видов:
 
- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений; 
- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений; 
- утечки воды через водоразборные колонки;
- утечки через уплотнения сетевой арматуры; 
- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;
- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам; 
- испарение воды из открытых резервуаров;
- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Сведения о планируемых потерях холодной воды при ее транспортировке в МО Усть-Ишинский сельсовет основаны на фактических объемах потерь водоснабжения с учетом целевых индикаторов, где допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 %.
Оценка динамики изменения сетевых потерь ХВС приведена в таблице 
	Нужды водопотребления 
	Ед. измер
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2027

	Годовые потери ХВС
	Тыс. м3
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86

	Среднесуточные

потери ХВС
	Тыс. м3
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64


3.11 Перспективные балансы водоснабжения
Перспективные балансы водоснабжения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры, изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения и с учетом целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

	Нужды водопотребления 
	Ед. измер
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	

	Общий забор воды 
	Тыс. м3
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2

	Подача в сеть 
	Тыс. м3
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2

	Расход на собственные нужды
	Тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем потерь 
	Тыс. м3
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86

	Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. 
	Тыс. м3
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5


Система централизованного водоснабжения Усть-Ишинского сельсовета является  централизованной системой, расположенной в населённых пунктах: с.Усть-Иша, п.Долина Свободы, с.Карагуж, п.Горный . Перспективный баланс подачи холодной воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице.

	Нужды водопотребления 
	Ед. измер
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2027

	Усть-Ишинская администрация

	Общий забор воды 
	Тыс. м3
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	

	Подача в сеть 
	Тыс. м3
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	169,2
	

	Расход на собственные нужды
	Тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Объем потерь 
	Тыс. м3
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	

	Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. 
	Тыс. м3
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5 
	


3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя 
из данных о перспективном потреблении питьевой воды
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении холодной воды, представлен в таблице.

	показатели 
	Ед. измер
	Фактическая

мощность
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2028

	Требуемая

мощность

источников

водоснабжения
	м3 /час
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	


Фактическая мощность источников водоснабжения позволяет, с учетом прогноза перспективного водопотребления, обеспечить абонентов централизованных систем водоснабжения в полном объёме, дефицит мощности водозаборных сооружений не

прогнозируется.
3.13    Наименование организации, которая наделена статусом          гарантирующей организации
     МУП  «Берег» не имеет гарантирующей организации.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу источников водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, организаций и предприятий МО Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края.
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения с разбивкой по годам

	Перечень мероприятий 

	
                                      2020

	Реконструкция водопроводной сети в с.Усть-Иша, строительство павильона по адресу:с.Усть-Иша, ул.Мира, 37е, огородить санитарную зону  водонапорной башни по адресу: с.Усть-Иша ул.Мира, 37е, п.Горный, ул.Советская, 10а, установка водонапорной башни в п.Долина Свободы, ул.Зеленая, 5а

	2021

	Строительство павильона в п.Горный, Замена труб водопровода по ул.Советская,ул.Мичурина, ул.Горького, установка смотровых колодцев

	2022

	Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул.Центральная, ул.Северная. Установка смотровых колодцев 4 шт.

Замена труб водопровода по ул. Алтухова, ул.Трактовая

	2023

	Строительство павильона на водозаборной скважине по ул.Центральная


4.2  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Для поддержания водопроводных сетей и сооружений на них, а так же запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабжения МО Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы. Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды на водозаборных сооружениях. Руководствуясь СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо приведение источников водоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов. Для подключения вновь возводимого жилого фонда и оптимизации схемы водоснабжения населённых пунктов поселения, схемой водоснабжения МО Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края предусмотрено строительство новых водопроводных сетей. 
4.3  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим: 
- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс; 
- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации; • кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно- статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров; 
· обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации; 
· осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния; 
· использовать минимальное количество линий связи; 
· регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе. 
Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоснабжения на объектах МО Усть-Ишинский  сельсовет Красногорского района Алтайского края, не предусмотрено.
4.5  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов 
за потребленную воду
В Усть-Ишинском  сельском поселении Красногорского района Алтайского края достаточно низкий уровень приборного учета холодной воды у абонентов. Наибольший процент оснащенности приборами учета холодной воды отмечен у абонентов – юридических лиц. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок. 
Оснащенность приборами учета холодной воды составляет:
- общедомовых приборов учета – 0%; 
- индивидуальных приборов учета – 42,7%; 
- юридических лиц – 100% 
Показания установленных приборов учета служат основанием для коммерческих расчетов за потребленный ресурс. На источниках водоснабжения водозабор и отпуск в сеть приборным учетом не оснащены. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приборы учета воды в жилых домах муниципального жилищного фонда должны быть установлены собственниками. В ресурсоснабжающих организациях программа по установки приборов учета у потребителей отсутствуют.
4.6   Описание вариантов маршрутов прохождения 
трубопроводов (трасс) по территории поселения
       В рамках Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края , утвержденного решением Совета депутатов Новозыковского сельсовета Красногорского района № 21-РС от 23.12.2016г.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций,
резервуаров, водонапорных башен
Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых, в цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Допускается размещать насосные  станции в отдельно стоящих зданиях или пристройках. 
Размещение вновь строящихся артезианских скважин на территории сельского поселения предусмотреть в соответствии с проектом строительства источников водоснабжения.

4.8   Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
В рамках Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Усть-Ишинский  сельсовет Красногорского района Алтайского края (село Усть-Иша), утвержденного решением Совета депутатов Усть-Ишинского сельсовета Красногорского района № 21 от 29.12.2016г.,  в рамках Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Усть-Ишинский  сельсовет Красногорского района Алтайского края (село Карагуж и пос.Горный), утвержденного решением Совета депутатов Усть-Ишинского сельсовета Красногорского района № 10 от 28.06.2017г, в рамках Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Усть-Ишинский  сельсовет Красногорского района Алтайского края (пос.Долина Свободы), утвержденного решением Совета депутатов Усть-Ишинского сельсовета Красногорского района № 23 от 29.12.2019
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. При строительстве и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, оказывающих вредное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод, схемой водоснабжения МО Усть-Ишинский  сельсовет Красногорского района Алтайского края строительство очистных сооружений не предусмотрено.
Согласно пункта 2 «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно- питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении» утвержденной Главным санитарным врачом 25 ноября 1967 года № 723а-67, при получении воды из подземных источников ее хлорирование должно производится при превышении фактических бактериальных показателей над соответствующими нормативами. Анализ полученных при выполнении регулярного производственного контроля результатов качества добываемых подземных вод показывает ее соответствие санитарно - гигиеническим нормативам по бактериальным показателям, что обуславливает отсутствие необходимости проведения хлорирования. Таким образом, реализация мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке на территории МО Усть-Ишинский  сельсовет Красногорского района Алтайского края схемой водоснабжения не предусмотрено.
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных                  систем водоснабжения
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов. Данные по стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в текущих ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Усть-Ишинского  сельсовета Красногорского района Алтайского края представлена в таблице

	Перечень мероприятий 
	Ориентировочная стоимость (в т.ч. НДС), руб.

	2019
	

	Реконструкция водопроводной сети в с.Усть-Иша, строительство павильона по адресу:с.Усть-Иша, ул.Мира, 37е, огородить санитарную зону  водонапорной башни по адресу: с.Усть-Иша ул.Мира, 37е, п.Горный, ул.Советская, 10а, установка водонапорной башни в п.Долина Свободы, ул.Зеленая, 5а
	100 000 

	
2020
	

	Строительство павильона в п.Горный, Замена труб водопровода по ул.Советская,ул.Мичурина, ул.Горького, установка смотровых колодцев
	50 000 

	2021
	

	Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул.Центральная, ул.Северная. Установка смотровых колодцев 4 шт.

Замена труб водопровода по ул. Алтухова, ул.Трактовая
	65 000 

	2022
	

	Строительство павильона на водозаборной скважине по ул.Центральная
	65 000 

	2023
	

	Строительство павильона на водозаборной скважине по ул.Центральная
	30 000


7. Целевые показатели развития централизованных                                   систем водоснабжения
К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели: 
1)  Показатели качества воды; 
          2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 
3) Показатели качества обслуживания абонентов; 
4) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
 
5) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Данные, используемые для измерения
	Единица измерения
	Ожидаемые значения
	Плановые значения показателей

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2027

	1
	2
	3
	4
	8
	9
	10
	11
	
	

	1
	Показатели качества питьевой воды
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-водных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водо-проводную сеть, не соответ-ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного  холодного водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-ых в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-дений и иных технологичес-ких нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организа-ции, осуществляющей  холодное водоснабжение
	ед./км
	1,5
	1,5
	1,3
	1,3
	1,3
	0,8

	3
	Показатели энергетической эффективности
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
	%
	13,24
	12,9
	11,98
	11,28
	10,63
	9,5

	
	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть- 
	кВт*ч/куб.м
	1,75
	1,75
	1,35
	1,35
	1,25
	1,2

	4
	Показатели качества обслуживания абонентов
	Среднее время ожидания

ответа оператора при

обращении

абонента(потребителя) по

вопросам водоснабжения

по телефону "горячей

линии"

Доля заявок на

подключение, исполненная

по итогам года
	Мин

%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения
Согласно 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.  
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